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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 
1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru 
sanitarnego nad jakością wody:

• nr HKL.9052.1.02341.2020 z dnia 25.05,2020r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań w ramach kontroli wewnętrznej nad 

jakością wody:
• nr SB/54106/06/2020 z dnia 15.06.2020r.
• nr SB/60266/06/2020 z dnia 26.06.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim 

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi 

z wodociągu publicznego Musuly.

Uzasadnienie
W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 3.06.2020r. z wodociągu 

publicznego Musuly (miejsce pobrania próbki -  Stacja Uzdatniania Wody Musuly), zgodnie ze 
sprawozdaniem nr SB/54106/06/2020 sporządzonym w dniu 15.06.2020r., stwierdzono przekroczenie 
wskaźnika fizycznego -  mętność. W toku postępowania wyjaśniającego przedstawiono wynik badania wody 
pobranej w dniu 24.06.2020r. z ww. obiektu -  sprawozdanie nr SB/60266/06/2020 z dnia 26.06.2020r., 
zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte 
i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną 
stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Musuly w badanym zakresie odpowiada 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku 
Mazowieckim wydal celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 
czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
wGrodaMpaflMinr)

mgr Agnieszka Błędowska 
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Strona nr 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/60266/06/2020

i Zleceniodawca

Pszczyna 2020-06-26

ID : 15 5 7

i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów 
i ul. Spółdzielcza 105
; 96-320 Mszczonów............... ... .................. ................ ......................

Podstawa realizacji
; Zlecenie z dnia: 2020-06-22, numer systemowy: 20015676

O b s z a r  b a d a ń : obszar regulowany prawnie

C e l b a d a ń : ocena zgodności z wymaganiami

O p is  p ró b e k

Nr labo ra to ry jny  
p róbk i

M ie jsce po bo ru  /  e tyk ie ta  
z lecen iodaw cy

Próbka:

1 2 9 807 /06 /202 0 Gmina Żabia Wola
SUW Musufy - woda podawana do sieci

Woda uzdatniona

Nr labo ra to ry jny  
p róbki

D a n e  z w ią z a n e  z p o b ie ra n ie m  p ró b e k

Pala pob ie ran ia P róbkob io rca Metoda pob ie ran ia

129S 07 /06 /2020 2020-06-24, godz.06-55 Kamil Kamiński - Przedstawiciel 
Laboratorium

P N -£N  ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa- brak M ętność’ brak Zapach brak

Plan pobierania: j próbka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

2020-06-25, godz. 10:36 2020-06-25 2020-06-25

j __ ____________________  ____ __  Uwagi________ _________ _ _ _ ____ ___________ |
| Stan próbki w  chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń. I
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SGS Polska Sp. z o.o. 
Laboratorium Środowiskowe 
43-200 Pszczyna 
ul. Cieszyńska 52A AB 1232

Strona nr 1/3 Pszczyna 2020-06-15

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/54106/06/2020 1 1 !1 1 1 1 1 I I I 1 1 I I I I I I1I L I I .
Zleceniodawca ID: 155'

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105 
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-01-02, numer systemowy: 20002374
Obszar badań; obszar regulowany prawnie

Cel badań: ocena zgodności z wymaganiami
Opis próbek

Nr laboratoryjny 
próbki

Miejsce poboru /  etykieta 
zleceniodawcy

Próbka:

052106/06/2020 SUW Musuty 
Woda podawana do sieci

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny 
próbki

Dane związane z pobieraniem próbek
Data pobierania Próbkoblorca Metoda pobierania

052106/06/2020 2020-06-03, godz.09:22 Marcin Beczek - Przedstawiciel 
j Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A); 
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Barwa: brak Mętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: | zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2020-06-03, godz. 17:20 2020-06-03 2020-06-14

_______ __________________________ ___________ Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.

SGS Polska Sp, z o. o. 
01-24S W arszawa, ul. Jana Kazim ierza 3 
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Sporzadził:
mgr inż. Natalia Bulińska 
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Strona nr 3/3

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/54106/06/2020

Pszczyna 2020-06-15

Objaśnienia:

A -  metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano Inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 
1232, ZPS -  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-96d/19 z dnia 28.10.2019r.), 
ZLE - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Leżajsk, decyzja nr PSK.442.9.3.2020 z dnia 29.01,2020r.)
Miejsce wykonania badań; TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Leżajsk
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczatności metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochyłą.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. 
Niepewność rozszerzoną podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował:
ABe - dr Agnieszka Beczała - Koordynator Oziatu Mikrobiologii i Parazytologii 
KM - m grinż. Marcin Kuś - kierownik operacyjny laboratorium

SGS P o -k s  Sp. i. o. o.
01-24S W a r s a .  ul. Jnriń Kazimierza 3
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__________________________________________ - —  Koniec dokumentu----- -----------------------------------------------------
Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie: 
http://www.sgs.analizysradowiska.pi/podBtrone/u3lugi), w  oparciu o któro zrealizowano usługę. Nałoży zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, 
odszkodowań i jurysdykcji zawarta w OWŚU.
Usługę zrealizowano w czasie I zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jogo wskazówek, Jeśli 
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o, ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków 
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy I wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany I kopiowany w całości, kopiowanie częściowe Jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań I pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki 
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

http://www.sgs.analizysradowiska.pi/podBtrone/u3lugi
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W OJEW ÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEM IOLOGICZNA Numer kodowy próbki:
W WARSZAWIE 02341/2020/P

DZIAŁ LABORATORYJNY
Data sporządzenia sprawozdania

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2020.05.25

AB 537

Data pobrania i dostarczenia próbki

Miejsce pobrania próbki

Pochodzenie próbki

Punkt pobrania próbki

Zleceniodawca

Próbka pobrana przez

Cei badania

Badania wykonano w dniach 

Stan próbki

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY

* p a s s i « l i » s i 5
w Grodzisku MfiZuwigtkiYu

ZC23 -C5- 2 5

2020.05.20 / 2020.05,20 
Szkoła Podstawowa Józefina
wodociąg publiczny (P) 
z kranu w łazience na parterze
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim
pracownika PSSE w Grodzisku Mazowieckim

celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie
2020.05.20 - 2020.05.23

bez zastrzeżeń

Wyniki badań

Lp. i l l l l f l l l l Nr normy /  metodyka Jm j U  Wynik J U J J I M H iB I B I
>parametiyczna**

Wsi
1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 

ml wody w temp. 22°C
PN-EN ISO 6222: 2004 jtk 3 bez

nieprawidłowych
zmian

2. Liczba bakterii grupa coli w 100 ml 
wody

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 0

3. Liczba bakterii Escherichia coli w 100 
ml wody

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 0

4. Liczba enterokoków (paciorkowce 
kałowe) w 100 ml wody

PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 0

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kolorem niebieskim i większą czcionką 
** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Adnotacje:____________________________________________
Wiersz 1 - Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/lml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; 200 

jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Osoby autoryzujące
Badania mikrobiologiczne: Kierownik Pracowni 

mgr Beata Gromadzka
Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym, nie wymaga podpisu.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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