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OCENA JAKOŚCI WODY °~„~

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ b

za okres kwiecień — czerwiec 2021r.

Na podstawie art. 4 ust. ] pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji arnej

(tekst jednolity Dz. U. z 202! r., poz. 195), art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), ~ 22 ust.

i i ust. 4 pkt I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz Po analizie danych zawartych

w sprawozdaniach zbadań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

nrSB/30796/04/202] zdnia 8.04.2021r.

nr SB 5982006202] z dnia 21 .06.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Bartoszówka.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte

i przedstawione czynności związanc z kontrolą wewnętrzną stwicrdza, iż jakość wody pochodzącej

z wodociągu publicznego Bartoszówka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20! 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku

Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7

czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

1i~p r, Sanitarnego

Zalączniki:
I Sprawozdanie nr SR/30796/04/2021 z dnia 8.04.202! r.
2 Sprawozdanie nr 5B159820/06/2021 z dnia 21 062021i

Otrzymuje:
I Urząd Gminy żabia Wola
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Laboratorium SGS Polska
Pracownia Środowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A

Strona nr 1/3

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB15982010612021

SGS Polska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, iii. Jana Kazimierza 3

Nip: 5860005603
Laboratorium SGS Polska

43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyńska 52a
teJ. 324492500: fax: 324472072

Pszczyna 2021-06-21
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Sporzadził:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów środowiskowych

Digitally signed by NATALIA BULIŃSICA
Date: 2021.06.21 09:05:29 +02:00

AB 313

Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-12-30, numer systemowy: 21001810

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce pobaw I etykieta Próbka

próbki zleceniodawcy
03768210612021 suw Bartoszówka woda uzdatniona

Woda sieć - Pompownia Lasek

Nr laboratoryjny Dane związane z pobieraniem próbek
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

03768210612021 2021-06-15, godz.09:23 Paweł Głodek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2021-06-15, godz.14:03 2021-06-15 2021-06-18

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżon.

SS S Poicks Sp z o.o
tj Jana taaj”jprzs 3

SI- 245 Warszava

Eottron moi. liczbo” Sa”at~
Lokalizaclo:
Pazczyna 43-200, Cieszyńska 52a t -i-48 32 449 2500 I +48 32 447 2072
Poznań 60-689, ObomTcka 330 t +48 32 449 2500 ej” -o-48 61 820 4031
Wroclaw 54-424, Muchoboraka 19 1+4832 449 2500 „.4871 358 7562
Leżajsk 31-300, Wiarzawice 874 t -.4032 449 2500 1+4817 241 1391
Szczecin 70-661, Gdańska 150 1.4891 421 3517 I +4891 421 3517

Laboratoria:

Pszczyna
Pila
Dzialdowo
Laźajak

43-200, Ciaazyńako 52a
64-920, No Leszkowie 4
13-200, Hallera 35
37-300, Wierzawice 874

Member of the SGS Group ISGS SA)

NIP 586-000-56-00, REGON 000144259, Sqd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xii Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000027334
Kapitał zakładowy 27167 800,00 zł

www. p lag a co ni



Strona nr 213 Pszczyna 2021-06-21

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB15982010612021

Wyniki badań ~ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Niepewność L wartelci (~5)

badawczej 03768210612021 rozszerzona wskaźników

pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,5 ±0,2 ~ 65_9,56) I 9) LIC

Przewodność elektryczna pS/cm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 421 ±64 TE SS s 26006)] 10) z.IC

właściwa (PEW) w temp. 25”C

Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 < 0,10 - Ps SS Zalecanyzakres
~A” „ZPS~ wartości„ „ „ dol,O~~c~ą”

Barwa mgPtii PN-EN iSO 7887:201 2; <~ .. PS SS 5) LIC, A”

Api :2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - ~ SS A”

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A).(ZPS) <1 PS SS

Liczba mikroorganizmów (22)C jtl”JmI PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) 32 17-58 OM KI” bez
~ nieprawidłowych

zmian 2) LIC

Liczba bakterii grupy coli jtk/lOOml PN-EN ISO 0 0M 01) LIC

9308-1:2014-12--A1 :2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Eschorichla coli jti~100ml PN-EN ISO 0 . OM KT O
9308-i :2014-12-i-Ai :2017-04
(A),(ZOM)

jtkIl 00ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
6) I 5) LIC Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w dillenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość
minimalna może być niższa.

7) LIC, A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidłowych zmian.

5) LIC. A Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — dolS mg Pt”l; Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
A Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
6)] 10) z.Ic Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
2) LIC Zaleca sie. aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczała:

-iOOjtidlml wwodzle wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtk”l ml w kranie konsumenta

I) LIC Dopuszcza się pojedyncze bakterie <IQ jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)1100 ml należy wykonać

badanie parametru E coli I enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia

Normalprecedura badawcza Data, wersja Ulub Informacje dodatkowe

PN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: i2,3C.

PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 12.3”C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

SOS Pclska Sp. z o.
Ol-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NiP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszc:zyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500; rax: 32 4472072



Strona nr 3/3 Pszczyna 2021-06-21

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 8B15982010612021

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykon~ane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17INSJHK.432-57d/2020 z dnia 19.10.2020r.). ZOM -

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HKIZL-O1/21 z dnia 26.02.2021r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; Ps - Pszczyna; OM - Ożarów Mazowiecki
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności
około 05%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - połączoną niepewność standardową uznano za
równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej.Nlepewnośó podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi
25%.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych
KT - Karolina Ty] - Kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii

SOS Polska Sp. z o. a.
Ol-248 Warszawa, ul. Jana KazimIerza 3

NIP: 5360005509
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.324492500; fax: 324472072

--—-- Koniec dokumentu —----

Niniejszy dokument został v.ystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:
httpsi/sgs.anaiizysrodowiska.plfl, w oparciu ° które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
juryadyl~4i zawarte w owśu.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnośójedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwainia stron zrealizowania prawi obowiązków
~snikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie I fałszowanie tego treści, fomiy i v~yglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystlde „.yniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawideta Zleceniodawcy. SOS Polska Sp. z o.o. nIe ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.
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Pracownia Środowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A

Strona nr 1/3 Pszczyna 2021-04-08

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB13079610412021 I 1111111 1111111 lIlii lii lilii hill liii liii 11111111111
Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2020-12-30, numer systemowy: 21001810

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań
Opis próbek _____________________

Nr laboratoryjny Miejsce pobawi etykieta Próbka:
próbki zleceniodawcy

03767310412021 I SUW Bartoszówka Woda uzdatniona

L Woda sieć - Szkoła Skuły, Kran w kotłowni w szkole
I Dane zwiazane z pobieraniem próbek

Nr laboratoryjny
próbki Data pobierania Próbkoblorca J Metoda pobierania

03767310412021 2021-04-02, godz.09:00 Arkadiusz Rasiński - Przedstawiciel J PN-iSO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratoilum PN-EN iSO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak I~P~h brak

Pian pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2021-04-02, godz.15:12 2021-04-02 2021-04-08

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen.

Laboratorium SGS Polska
AR 313

SGS Polska Sp. z o. o.
Ol-243 Warszawa, tri. Jana Kazimierza 3

NIP: 5B60005~03
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, UL Cieszyńska 52a
tel. 324492500; fax: 324472072

SOS Ps1Zks Sp zoo tsv.r sporni, troll, S Opiaty
ol, Jsna K ozlrtPizrzz 3 Lokaiicacle:

Ol-243 Wo,szzz.n

Sporz~dził:
mgr inż. Natalia Buhńska

specjalista ds. projektów Środowiskowych

Dokument podpisany cyfrowo.

Laboratoria:
Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a
Fila 64-920. Na Leszkowie 4
Oziałdowo 13-200” Hallera 35
Lożajok 37-300, Wiorzswico 874

www.pl.sgs.com

Pszczyna 43-200. Cieszyńska 525 1 +40 32 4-49 2500 f +48 32 447 2072
Poznań 60409, Obomicks 330 t i-46 32 449 2500 tli +4061 020 4031
wrociaw 58-424, Mudioboroka 18 t .46 32 449 2500 f +4871 358 7562
Lożajok 37-300, Wiorzawice 074 t .40 32 449 2500 8 +40 17 24” 1391
Szczecin 70-661, Gdańska 16 S t.4991 421 3517 K .48 91 421 3517

Member of the 568 Group 565 SA)

NIP 506-000-56-00, REGON 000144259, Sąd Relonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII wydzial Gospodarczy Krejowego ileleotru Sądowego nr KRS 0000027334
Kapitał zakładowy 27167800.00 zł



Strona nr 2/3 Pszczyna 20?1 -04-08
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB13079610412021

WynIki badań „~ ~ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka IdentyfikacJa metody NIepeWnOść ~J ~„ wartości

badawczej rozszerzona .2
03767310412021 ~ „~ ~ wskaźników

pH - PN-EN Iso 10523:2012 (A),(ZPS) 7,5 ±0,2 TE 88 ~ 6)19) LIC

Przewodność elektryczna pS/cm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 547 ±83 TE 85 ≤ 25006) I 10) LIC

właściwa (PEW) w temp. 25C

Mętność NTU PN-EN 807027-1:2016-09 0,24 *0,08 Ps 88 Zaleoanyzakres
(A),(ZPS) wartości

do ~ LIC. A

Barwa mgPtIl PN-EN 150 7887:2012; <5 . PS 88 5) LIC, A”

ApI :2015-08 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1522:2006 (A),(ZPS) <1 . PS 85 A~

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1522:2006 (A),(ZPS) <1 - PS

Liczba mikroorganizmów (22)t jtlciml PN-EN ISO 6222:2004 (A)ĄZOM) nie wykryto OM Kr bez
nieprawidłowych

zmian 2) LIC

Liczba bakterii grupy coli jtłdloomi PN~EN isO 0 - OM Ki” 01) LIC

9308-1:2014-12+Al:2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichia coli jtkIlOOmI PN-EN ISO 0 „ OM Kl~ O
9308-1 :2014-12+A1:2017-04
(A),(ZOM)

jtkIlOOmi - liczba jednostek tworzących kolonio w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniom Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r.,
poz. 2294)
6) 9) LIC Parametr powinien być uwzgłędnłony przy ocenie agresywnych wtaśolwośol korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditienklem węgla wartość
minimalna może być niższa.

7) LIc. A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidłowych zmian.

6) Lic, A Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — dolS mg PM; Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
A Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
6) I 10) LIC Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody: Oznaczana w temperaturze 25°C
2) LIC Zaleoa sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczała:

-I OOjtkIl ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtkIl ml w kranie konsumenta

I) z.Ic Dopuszcza się pojedyncze bakterie <IC jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)I100 ml należy wykonać

badanie parametru E cclii enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia

Nonnalprecedura badawcza Data, wersja ulub informacje dodatkowe

PN-EN 1622 2006 Metoda uproszczona, parzysta, „uybćr niewymuszony

SGS Polska Sp. z o.o.
01-248 Warszawa, W. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005003
Laboratorium SSS Polska

43-200 Pszczyna, uł. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072



Ę3trona nr 3/3 Pszczyna 2021-04-08

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB13079610412021

Objaśnienia:

A— metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania „.ykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr I7INSJHK.432-57d12020 z dnia 19.10.2020rj, ZOM -

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HKIZL-01121 z dnia 26.02.2021 r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren: Ps - Pszczyna; OM - Ożarów Mazowiecki
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości („c) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochyłą.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono Jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%.
Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował:
B8 - mgr Barbara Stoiarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych
KY - Karolina T~Ą - KierownIk Techniczny Działu Mikrobiologii

SGS Polska Sp. z o. a.
Oj-248 Warszawa, tri. Jana KazImierza 3

NlP~ 5860005503
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszozyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500; fax:32 4472072

---—- Koniec dokumentu -—-—

NIniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami świadczenia Usług (OWśu stanowią element oferty, dostępne są na stronIe:
https:i/sgsanallzysrodowiska.plfl, w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócIć szczególną uwagę na zagadnIenia dotyczące odpowiedzIalnoścI, odszkodowań I
jurysdykcji zawarte w owśu.
usługę zrealizowano w czasie I zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i wedhig Jego wskazówek, jeśli
tekowe zostały podane. SOS Polaka Sp. z o.o. ponosi odpowiedziainośćjedynle przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nIe zwalnla skon z realizowanIa prawi obowiązków
wynikających z zawartych porozumIeń.
Wszelkie nleautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanlejego treści, formy I wyglądu jest niezgodne I podiega ściganiu w śwIeCe prawa.
Dokument może być wykorzystywany I kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne Po uzyskaniu pisemnej zgody.
WszysUde wynik] badań I pomiarów zestawione w niniejszym dokumencIe odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy. SOS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.


