
OCENA JAKOŚCI WODY 
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

za okres lipiec -  grudzień 2020r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ' 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 
1437), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz:

1. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru 
sanitarnego nad jakością wody:

• nr HKL.9052.1.03727.2020 z dnia 20.08.2020r.
2. po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań w ramach kontroli wewnętrznej nad 

jakością wody:
• nr SB/94340/09/2020 z dnia 15.09.2020r.
• nr SB/135129/12/2020 z dnia 18.12.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim 
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi 

z wodociągu publicznego Musuły.

Uzasadnienie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte 

i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną 
stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Musuły w badanym zakresie odpowiada 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku 
Mazowieckim wydal celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 
czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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Załącznik:
1. Sprawozdanie nr HKL.9052.1.03727.2020 z dnia 20.08.2020r.
2. Sprawozdanie nr SB/94340/09/2020 z dnia 15.09.2020r.
3. Sprawozdanie nr SB/135129/12/2020 z dnia 18.12.2020r.

Otrzymuje:
1. Urząd Gminy Żabia Wola 

ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

3. a/a HKN



Laboratorium SGS Polska 
Pracownia Środowiskowa 
43-200 Pszczyna 
ul. Cieszyńska 52A
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SPRAWOZDANIE Z  B A D A Ń  NR SB/135129/12/2020

Zleceniodawca IP : 1 5 5 7

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów 
ul. Spółdzielcza 105 
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-01-02, numer systemowy: 20002374

Obszar badań: obszar regulowany prawnie /podstawa prawna; RMZ z dn. 07.12,2017 (Dz. U. 2017 r. poz, 2294)

Cel badań: ocena zgodności z wymaganiami

Opis próbek
Nr labo ra to ry jny  

próbki
M iejsce poboru / etykieta 

z lecen iodaw cy

Próbka;

052128/12/2020 SUW Musuły 
Woda podawana do sieci

Woda uzdatniona

Nr labo ra to ry jny 

próbki

Oane związane z pobieraniem próbek

Data pobieran ia P róbkoblorca M etoda pobierania

052128/12/2020 2020-12-11, godz.08:17 Marcin Beczek - Przedstawiciel 
Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2017-1 D (A); 

PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2020-12-11, godz.17:15 2020-12-11 2020-12-16

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.

o i$ h  P o lska Sp. z o. o.
01-240 Warszawa, j.m a  Kazimierzo 3 

M ir: 5Eti!)0CtS63a 
Laboratorium  SGS 

43-200 Pszczyna, ul, Cieszyńska 52a 
!el. 32 4492500: fax: 32 4472072

Sporządził:
mgr inż. Natalia Bulifiska

l^ L U in :
specjalista ds. projektów środowiskowych

Ni ‘j Sp i pf
ul. f.ainńsns 3

Sl-2*SWaiii3ws

Eni-(or,T<(f:i. łGNN a Ssi»'(
Lokalizacje;

Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a

Poznań 30 369, Cbomicka 330

Wrocław 54-424, Muchoborska IB

Leżajsk 37-300, Wiorzawlco 374
Szczecin 70-351, Gdańska 13 8

t  +48 32 449 2500 

t  (48 32 449 2500 
t +48 32 449 2300 

t +43 32 449 2500 
(+48 91 421 3517

I +48 32 447 2072 

t / f  (48 61 820 4031 

( +48 71 3GB 7502 

{+48 17 241 1391 

(+43 91 421 3517

Dokument podpisany cyfrowo.

Laboratoria:
Pszczyna 43-200 Cieszyńsko 52o

Pila 64 S20, Na Leszkowie 4

Dziafdowo 13-200 Hallera 35

Leżajsk 37-300. Wierzawico 874

www.pl.sga.com

Member of tlie SGS Group (SGS SA)

NIP 53G-000-5C-G8, HUGON 000144253, Sad R e jonow y dla TA. St. W arszaw y w  W arszaw ie. XII W ydział G ospodarczy K ra jow ego  Pejersfris Sądow ego m  KRS 0000027334
Kapitał rahlndowy 27 1G7 800,00 zi

http://www.pl.sga.com
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/135129/12/2020

Pszczyna 2020-12-18

Oznaczany parametr Jednostka
Identyfikacja metody 

badawczej

Wyniki badań
Niepewność li 1 Dopuszczalne

wartości (ND3! 
wskaźników052128/12/2020

rozszerzona i
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A).(ZPS) 7.6 ±0,2 "t e " MW

Przewodność elektryczna 
właściwa (PEW) w temp. 251,C

pS/cm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 519 ±78 TE MW £ 2500 flJ 1 10! Ł1C

Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 
(A),(ZPS)

0.42 ±0,13 PS MW ZalBcany zakres 
wartości 

do 1,0 7) ł1C' a'

Barwa mgPt/i PN-EN ISO 7887:2012; 
Ap1:2O15-08 (A),(ZPS)

< 5 - PS MW S) *.1C, a-

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS MW A'

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2000 (A),(ZPS) <1 - PS MW A*

Liczba mikroorganizmów (22'C) jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) 25 18-35 LE ABe bez
nieprawidłowych 

zmian 21 **10

Liczba bakterii grupy coli jtk no om i PN-EN ISO
9300-1:2014-12+A1:2017-04 
(A),(ZLE)

0 “ LE ABa 0 D *.ic

Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO
9306-1:2O14-12+A1:2017-04 
(A).(ZLE)

0 " LE ABa 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12,2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, U. z 2017r.,

Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody 
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4.5 jednostek pH. Dia wody 
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenklem węgla wartość 
minimalna maże być niższa.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej
nieprzekraczejącej 1,0 NTU (nefelometrycznych Jednostek mętności) w wodzie pa uzdatnianiu; Akceptowalna przez konsumentów! 
bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta -  do15 mg Pt/I; Akceptowalna przez konsumentów I bez 
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
-  100 Jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do słecl wodociągowej,
-  20O Jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C 

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 Jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy cott < 10 Jtk 
(NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli I enterokokl w związku z § 21 ust. 4 
rozporządzenia.

N orm a/procedura badawcza | Data, w ers ja  i/lub  In fo rm acje  dodatkow e

PN-EN 1622:2006 { Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

poz. 2294) 
S) ! 0) Ł1C

7) *.ic, A*

5) Z.1C, A* 

A’

2) *.10

6) I 10) z. 10 

1) z.1C

SGS Polska Sp. z o. o.
d l- i lO  Vv er szew a, ul Janc Jinziinicrzo 3 

NIP:
Laboratorium  SGS ?V)!s;U:t 

43000 Pszc-jysia, ni. Cieszyński* 52a 
to!. 32 --.U9?300: fas: 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/135129/12/2020

Pszczyna 2020-12-18

Objaśnienia:

A -  metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez FCA, nr AB 313, 
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-57d/2020 z dnia 19.10.2020r.), ZLE - 
Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS {Leżajsk, decyzja nr PSK.442,9.3.2020 z dnia 29.01.2020r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Leżajsk
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości {<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochyłą.
Niepewność metody badań fizyko-chemicznych określono jako niepewność rozszerzoną, dla badań mikrobiologicznych jako przedział ufności. 
Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. Niepewność podano dla analizy. Niapswność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował;
ABe - dr Agnieszka Beczała - Koordynator Działu Mikrobiologii i Parazytologii 
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z o. o.
01-2-10 Warszawa, ^  j J ra  3

Ml": 5^8005GCS 
Laboratorium SGS j  

43-200 Pszczyna, u l  CieszysiŁku 5 /a  
tcl, 32 44S2300; f,3x: 32 4472072

---------------------------------------------------------------------------- Koniec dokumentu — — ________________________________
Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWśU stanowią element oferty, dostępne są na stronie: 
https://sg3.anfllfzysmdowiska.pl/), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i 
jurysdykcji zawarta w OWśU,
Usługę zrealizowano w  czasie I zakreśla przedstawionym w  niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą I według Jago wskazówek, jeśli 
takowa zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jodynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw I obowiązków 
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie I fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodno i podlega ściganiu w  świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany 1 kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań! pomiarów zestawione w  niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w  dokumencie zaznaczono, że próbki 
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z  o.o. nie ponosi odpowiedzialność! za pochodzenie, sposób pobrania I reprezentatywność próbki.

https://sg3.anfllfzysmdowiska.pl/
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Laboratorium SGS Polska
Pracownia Środowiskowa 
43-200 Pszczyna 
ul. Cieszyńska 52A
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S P R A W O Z D A N IE  Z  B A D A Ń  NR S B /94340/09/2020

Pszczyna 2020-09-15

Zle«niodayyca ID:1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów 
ui. Spółdzielcza 105 
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2020-01-02, numer systemowy: 20002374

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz, U. 2017 r. poz. 2294)

Cel badań:; ocena zgodności z wymaganiami

Opis próbek
Nr laboratoryjny 

próbki
Miejsce poboru / etykieta 

zleceniodawcy
Próbka:

052115/09/2020 SUW Musuty
Woda sieć - Szkoła Podstawowa w Józefinie

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny 
próbki

Dane związane z pobieraniem próbek

Data pobierania Prćbkobiórca Metoda pobierania

052115/09/2020 2020-09-08, godz.09:08 Marcin Beczek - Przedstawiciel 
Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2017-10 (A); 
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2020-09-08, godz.17:10 2020-09-08 2020-09-11

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.

SGS Polska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, uf. Jana Kazimierza 3 

NIP: 58-30005603 
Laboratorium  SGS Polska 

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska $2a 
teł. 32 4492500; fax: 32 4472072

Sporządził:
mgr inż. Natalia Bulióska 

specjalista ds. projektów środowiskowych

SGS n>'sl3 Sfi.: o ? 
u). j3iaKa:in;;ns3 

‘' '.W:.-?:.-.;,

En tlron fj, c. iL Htifcti & Safor/
Loka lita cis:
Pszczyna -13-200, Gostyńska 52a

Poznań 69-689, Obornicko 330
Wróci ow S4-424, Muehoborsko 18

Leżajsk 37-300, Wierzawico 874

Szczecin 70-651, Gdańska 16 B

1 4-18 32 043 2500 
t 448 32 449 2600 

t 448 32 449 2500 

(44 8  32 449 2500 

1 448 91 421 3517

(448  32 447 2072 

t/l 448 S1 820 4031 

(+48  71 358 7562 

f +48 17 241 1391 

(448  91 421 3517

Dokument podpisany cyfrowo.

Laboratoria:
Pszczyna 43.200, Cieszyńska 52a

Pila 64-820, Na Loszkowio 4

Działdowo 13-200, Hallera 35

Leż aj sk 37-300. Wie rzB wice 874

www.pi.SQS.com

Member of the SGS Group [SGS SA)

NiP 586*000-56-08, REGON 000144259, Sąd R e jon ow y dia M , S t. W arszaw y w  W arszaw ie, XII WydzTaf G ospodarczy K ra jo w e go  R ejestru  S ąd o w eg o  n r KRS 0000027334
kapitał zakładowy 27157 800,00 zł

http://www.pi.SQS.com


Strona nr 2/3 Pszczyna 2020-09-15

S P R A W O ZD A N IE  Z  B A D A Ń  NR SB/94340/09/2G20

Oznaczany parametr Jednostka
identyfikacja metody 

badawczej

Wyniki badań
Niepewność ;

<• i Dopuszczalne 
wartości (MDS) 

wskaźników052115/09/2020
„ rozszerzona

i
<

PH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,7 ±0,2 TE MW 6,5 - 9,5 6> 1 S) 2’1C

Przewodność elektryczna 
właściwa (PEW) w temp. 25°C

nS/cm PN-EN 27688:1999 (A),(ZPS) 425 ±64 TE MW S 2500 5) ‘ 10) r t c

Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 
(A).(ZPS)

0,38 ±0,12 PS MW Zalecany zakres 
wartości 

d o 1 .0 7>*-1c’ A‘
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; 

Ap1:2Q15-G6(A),(ZPS)
<5 - PS MW 5) z.1C. A*

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS MW A*

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS MW A*

Liczba mikroorganizmów (22°C) jfk/lmf PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) 12 7-19 LE KM bez
nieprawidłowych 

zmian 2) **1C
Liczba bakterii grupy coli JtkMOOml PN-EN ISO

9308-1:2014-12+A1;2017-04 
(A).(ZLE)

0 “ LE KM 0 1) *-ic

Liczba Escherichia coli jtk/lOOmt PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A-1:-2017-04

IA ),iZLE)_______________________

0 ~ LE KM 0

jtk/100ml - liczba Jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r„ 

poz, 2294)
e) i 9} 2.1C Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody, W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody 
rozlewanej do butelek !ub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenklem węgla wartość 
minimalna może być niższa.
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej
nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów! 
bez nieprawidłowych zmian.
Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta -  do 15 mg Pt/!; Akceptowalna pr2 ez konsumentów i bez 
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna przez konsumentów I bez nieprawidłowych zmian.

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
-  100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
-  200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C 

Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 Jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk 
(NPL)/t00 ml należy wykonać badanie parametru E.coli I enterokokl w  związku z § 21 ust. 4 
rozporządzenia.

7) 2,1 c. A‘

5) r.1C, A‘

A*

Z) Z.1C

6) I 10) 2.1C 

1) 2.1 C

N orm a/procedura badawcza Data, w ers ja  j/iu b  In fo rm acje  dodatkow e

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

5 &S boiska Sp. z o. o.
01-240 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 

M tP :5350005603 
Laboratorium  SGS Polska 

43-200 Pszczyna, uL Cieszyńska 52a 
te!. 32 4452500; fax: 32 4472072



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Numer kodowy próbki:
W WARSZAWIE 03727/2020/P

DZIAŁ LABORATORYJNY
Data sporządzenia sprawozdania

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 teł. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2020.08.20

P C A
POUKIE CEHTIUIB 

AmsYuejt

AB 537

Data pobrania / dostarczenia próbki

Miejsce pobrania próbki

Pochodzenie próbki

Punkt pobrania próbki

Zleceniodawca

Próbka pobrana przez

Cel badania

Badania wykonano w dniach 

Stan próbki

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY
Nr HKL.9052.1.03727^020 

rowiofoworowiafowo Stacjo Sanitanio-Epidsniiologiczno j 
w Grodzisku Mazowieckim i

2020.08.17 /2020.08.17
Zakład Produkcyjny, ul. Parkowa 10, O sow ietL ^^^^Ż abia-Wola.......... ............
wodociąg publiczny (P) 
kran w toalecie
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim
pracownika PS SE w Grodzisku Mazowieckim

celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie
2020.08.17-2020.08.20

bez zastrzeżeń

Wyniki badań

Lp. Oznaczenie : Nr normy / metodyka Jm Wynik Wartość
parametryczna **

Wskaźniki mikrobiologiczne
1. Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 

ml wody w temp. 22°C
PN-EN ISO 6222: 2004 jtk 130 bez

nieprawidłowych
zmian

2. Liczba bakterii grapa coli w 100 ml 
wody

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 0

3. Liczba bakterii Escherichia coli w 100 
ml wody

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 0

4. Liczba enterokoków (paciorkowce 
kałowe) w 100 ml wody

PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 0

Wskaźniki fizyczne
5. Mętność PN-EN ISO 7027-1: 2016 pkt.5.3 NTU 0,24 +/- 0,03 -
6. Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/1 5+/- 1 -

7-
Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 

z dnia 16.02.2009
- akceptowalny *

8. pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,7 +/- 0,2 6,5-9,5
9. Przewodność elektryczna 

właściwa w temp. 25 °C
PN-EN27888:1999 pS/cm 403+/- 16 2500

10. Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia 
25.03.2010

- akceptowalny •

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kolorem niebieskim i większą czcionką
+/- niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. 
** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz, U. 2017, poz. 2294)
Adnotacje:________________________________________________

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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