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PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

za okres styczeń — marzec 2022r.

Na podstawie art. 4 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednolity Dz. li. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 201 9r., poz. 1437), ~ 22 ust.

i i ust. 4 pkt I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 201 7r., poz. 2294) oraz Po analizie danych zawartych

w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

nr SB/14257/02/2022 z dnia 17.02.2022r.

• nr SB/2 1640/03/2022 z dnia 7.03.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Musuly.

Uzasadnienie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte

i przedstawione czynności związane z kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej

z wodociągu publicznego Musuly w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku

Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

p Panstwo”vego w a a~ego n pektara San ~a
w Grad s eckirn

mgr Agnieszka Błędowska
Kierown k Sekcj Epidemiologij

Zal~cznik:
I. Sprawozdanie nr SB/14257/02/2022 z dnia 17.02.2022r,
2. Sprawozdanie nr SB/2 1640/03/2022 z dnia 7.03.2022r.

Otrzymuje:
I. Urząd Gminy żabia Wola

ni. Główna 3
96-32! żabia Wola

2. Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

3. a/aHKN
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Zleceniodawca ID: 1551

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2020-12-30. numer systemowy; 22002792

Obszar badań; obszar regulowany prawnie/podstawe pmwna: RMZ zdn. 0112.2017 (Dz. Li. 2017r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań
Opis próbek

Nr laboratoryjny Miejsce pobaw I etykieta Próbka:
próbki zleceniodawcy

05541910312022 SUW Mustily Woda uzdatniona
Zakład Przetworstwa Tworzyw Sztucznych, 96-321 Osowiec, ul. Parkowa 10,

budynek biurowy,_kran_czerpalny w łazience na parterze

Nr laboratoryjny Dane związane z pobieraniem próbek
próbki Data pobierania Próbkoblorca Metoda pobieranIa

05541910312022 2022-03-02, godz.13:27 Arkadiusz Rasiński - Przedstawiciel PN-iSO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PNEN ISO 19458;2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa; brak Mętność: brak brak

Pian pobierania zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2022-03-02, godz.14;29 2022-03-02 2022-03-07

Uwagi

stan próbki w chwili dostarczenia do iaboratoiium nie budzi zestrzeżen.
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SGS Polska Sp. zoo.
Ol-248 W3rszCwa, tol. Jano Kazimierza 3

N;P~ sStiO&O&soa
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszc:zyna, oil. Cieszyńska 523
tol, 32 4492500: fax: 324472072

555 Polaka Sp., 00

al Jor, Xa,ijrsiena 3
Ol-240 Warszawo

Sporzadził:
mgr Katarzyna Gilowska

specjalista ds. projektów środowiskowych

42-200, Cioazyńaka 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35
37-300, Wierzawice 874

www. p I. ag a co rn

(sal rarmaat Haust S Solely
Lokalizacie:
Pazczyna 43-200, Ciaazyńska 52a t +48 32 449 2500 0 +40 32 447 2072
Poznań 60-689. Oboniclsa 330 4.4032 449 2500 tlI .40 61 820 4031
Wrocluw 54-424, Mucbobor,ka 18 4 +48 32 448 2500 I +4871 358 7552

Leżajak 37-390, Wiersawice 874 8 +48 32 449 2500 1+40 17 241 1391
Szczecin 70-681, Edeńska 16 B t.4891 421 3517 4.4091 421 3517

Leboratorie:

Pacceyna

P88
Osia Idowo

Leżaiak

Member of the SOS Group (SOS SA)

NIP 506.000-56-OB. REGON 000144259, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Goapodar~y Kralowego Rajaatru Sądowego nr KRS 0000027334Kapitał zakładowy 27 167 000,00 zł
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB12164010312022

Wyniki badań I ~ 1 Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identytikeeje metody Niepewność ~

badawczej 05541910312022 rozszerzona ~ ( wskażnlk6w

pH - RN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,6 ±0,2 TE MW 6,5 ~9,58) 9) LIC

Przewodność elektryczna ~sS1cm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 405 ±61 ~ MW ≤ 2500 8) I 10) LIC
właściwa (PEW) w temp. 25°C

Mętność NTU PN-EN SO 7027-1:2016-09 <0,1(9 ±0,03 Ps MW Zalecany zakres

„A~ „ZPS” wartości„ „„ „ dol.O~?t

Barwa mgPb”l RN-EN ISO 7687:2012; <5# Ps MW 5) LIc. A”

Api :2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - A”

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - ~ MW

Liczba mikroorganizmów (22f C jtldml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) 8 3-16 OM PC bez

nieprawidłowych
zmian 2) LIC

Liczba bakterii grupy coil JtldlOOmI RN-EN ISO 0 OM 1~F 01) LiC

9308-1:2014-12.A1:2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichla coli jtlcJlOOmI RN-EN ISO 0 OM Kr

8308-1 :2014-12+A1 :2017-04
(AMZOM)

jtk/lOOmI - lIczba jednostek tworzących kolonie w 100ml

NDS - zgodnIe z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. W sprawiejakoścl wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
6) I 9) LIC Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej wziewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość
minimalna może być niższa.

7) LIc. A W przypadku uzdatnianIa wody powIerzchnIowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczajqcej 1,0 NTU (nefelometiycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidłowych zmian.

5) LIc, A Pożądana wartość tego parametru w wodzie vi kranie konsumenta — dol 5 mg PM; Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
A Akceptowalna przez konsumentów I bez nieprawidłowych zmian.
6) 10) LIC Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości koroz”~nych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
2) z.Ic Zaleta sio, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczała:

-lOOjlkIl ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtldI ml w kranie konsumenta

I) zb Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtl (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy celi <10 jtk (NPL)/1 00ml należy wykonać

badanie parametru E coli I enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia

Normalprocedw-a badawcza Data wersja lflub Informacje dodatkowe

RN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 7.7°C.

PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 7.7°C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

RN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

SOS Pokka Sp, z o. a,
01-240 Warszawa, ul. „laaa Iśazimierza 3

NiP: 5260005603
Laboratorium SUS Pelskz

63-200 Pszc:zyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492590: fax: 324472072
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB12164010312022

Objaśnienia:

A— metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nrAB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez w4aściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/ł-IK.432-79d/2o21 z dnia 03.1l.2021r.), ZOM -

Badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HK”ZL-01122 z dnia 25.02.2022r)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna; OM - Ożarów Mazowiecki

- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (w przypadku Ilościowych analiz l~zykochemicznych).
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcIonką pochyłą.
Niepewność rozszerzona pomiaru oplera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności
około 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z RN-EN ISO 19036:2020-04 - połączoną niepewność standardową uznano za
równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryłnej,Nlepe”~,ośĆ podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi
25%.
Autoryzował:
Kr - Karolina Tyl - Kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii
MW - mgr Magdalena Wieigos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

SOS Polska Sp. z a a.
Ol-243 Warszawa, tri. Jana KazImierza 3

NIP: 5350&Oooga
Laboratorium 368 Polska

43-200 Pszuzyna, ui. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500; fax: 324472072

----— KonIec dokumentu -—-—

Niniejszy dokument został wystawtonyzgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia usług ~owŚu stanowią element oferty, dostępne Są na stronie:
https:Usgs.enaiizysrodowiska.pifl, w oparciu o które zrealizowano usługę. Naieżyzwródć szczególną uwagę na zagadnienie dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
jurysdykcji zawarte w owśu.
usługę zrealizowano wczasie I zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą I według Jego wskazówek, Jeśli
takowe zostaly podane. SOS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnośójedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwainia stron z reaiizowanie prawi obowiązków
~ikeJących z zawartych porozumień.
Wszelkie nieeutoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowariiejego treści, formy I wyglądu lest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa,
Dokument może być „~*orzystywany I kopiowany w całośd, kopiowanie częściowejest dopuszczalne Po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań I pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostahs pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzlainości za pochodzenie, sposób pobrania I reprezenta~ą9ność próbki.
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Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105

Umowa z dnia: 2020-12-30 numer systemowy: 22002792

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 201 7r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań
Opis próbek

Nr laboratoryjny Miejsce poboru I etykieta Próbka:
próbki zleceniodawcy

05541210212022 SUW Musuly Woda uzdatniona
Woda podawana do sieci

Nr laboratoryjny Dane związane z pobieraniem próbek
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

05541210212022 2022-02-11, godz.08.34 Paweł Głodek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PNEN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa, brak M~tnośó: brak zapach. brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2022-02-11, godz.14:03 2022-02-11 2022-02-16

Uwagi
Stan próbki W chwdi dostarczenia do laboratonum nie budzi zastrzeżen.

SGS Polska Sp. zo. o.
01 -248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500: fax: 324472072

Pszcryno 43-200. CIeszyńska 52a ti48 32 449 2500 8+4332 447 2012
Poznań 60439. Oborrijoka 030 „43 32 449 2500 t.1044361 820 4031
Wrocław 54.424. Mudroboroka 18 t +4832 449 2500 0 +4811 358 7552
Laźajsic 37.300, Wiarsawico 814 t +4332 449 2500 8.48 11 24! 1391
Ssaecin 70-651. Gdańsk! 188 t 44891 421 3511 144891 421 3517

43”200, Cio~yńsks 52a
64-920. Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35
31-300. Wiarsawice 874

Laboratorium SGS Polska

Strona nr 116

AS 313

96-320 Mszczonów
Podstawa realizacji

Scorzadził:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów środowiskowych

535 Polaka Sp. zoo. FrvirsnmnO, bait & brew
ul.J,nn Kazin4erzn 3 Lokalizacje:

al—248 Wa „ssawa

Lsboratoria:
Pezczyna
Pila
Dziaidowo
Loża jsk

Member ot the SGS Group (SOS SAl

NIP 586-000-56-08. REGON 800144259, Sąd Rejonowy dla M. St warszawy w Warszawie, Xii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KItS 0000027334Kapitel zakładowy 27 167 803,00 o.ł
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• P6-OPR-27 (A),(ZPS)

PN-Ew iso 10523:2012 (A),(ZRS)

PN-Ew 27888:1999 (A),(ZP5)

IPN-EN ISO 17294.2:2016_II
(A),(ZPS)

RN-EN ISO 17294.2:2016_11
(AX(ZRS)
RN-EN ISO 17294-2:2016_il
(AX (Z PS)
PN-Ew Iso 17294-2:2015.11
(A),(ZP$)
RN-EN ISO 17294-2:2016.11
(A)(ZRS)
RN-EN ISO 17294-2:2016.11
(AX(ZRS)
RN-EN ISO 17294-2:2016-11
(A),(ZRS)
PN-Ew ISO 17294-2:2016.11
(A),(ZR5)

PN-EN ISO 17294-2:2016.11
(A),(ZP5)

i PN-EN Iso 17294-22016.11
(AX(ZPS)
PN-Ew ISO 17294.2:2015~11
(A) (Z PS)
PN-EN ISO 17294-22016.11
(A),(ZPS)

RN-EN ISo 17294-2:2016-11
(AX(ZRS)
RN-EN ISO 17294_22016.11
(AX(ZRS)
ISO 15923-1:2013 (A)(ZPS)

Iso 15923-1:2013 (A)(ZRS)

ISO 15923-1:2013 (A),(ZRS)

PN-Ew ISO 7027-1:2016.09
(A)(ZRS)

PN-Ew ISO 7887:2012:
Api :2015_05 (A),(ZPS)

RN-EN 1622:2006 (AX(ZRS)
: RN-EN 1622:2005 (A),(ZRS)

PN-EN ISO 8467:2001 (AX(ZRS)

RN-EN ISO 15061 :2003_(A),(ZRS)

ISO 15923-1:2013 (A),(ZRS)

ISO 15923.1 :2013 (A),(ZPS)

ISO 15923.1:2013 (A).(ZPS)

RN-EN 8014403-2:2012
(AX(ZPS)
RN-EN ISO 17852:2009

Barwa

Liczba progowa zapachu (TON)

Liczba progowa smaku (TFN)

Utlenialność z KMno4 (Indeks
nadmanganian~
Bromiany

Amono”y Jon (Jon amonu)

Azotany (NO3)

Azotyny (NO2)

Cyjan ki

±0,23

(H~

±1,3
±0,02

16
±0,01

±4

113

SOS Polska Sp. z a o.
Ol-243 Warszawa, „I. dana lCazjmle,~ 3

NIP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax; 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SBI”1425710212022

id ka ~ Wyniki badań ~ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednos&a bada rej Niepewność ~„ wartości

055412/0212022 rozszerzOna wsRażników

Twardość ogólna mg = 16058 15923-2:2017-lo 202 ±51 ~ ~ 60-500~~ LID

CaCO3II (AX(ZPS)

Benzo(a)piren pg/I PB-DAO-1 3 (A),(ZPS) <o,oot ±0,001 ~ 85 5 0.010

Suma wielopierścienio”ych pg/i PB-DAO-13 (A),(ZPS) c0,024# ±0,008 PS 85 s o.1O°~ LIS

węglowodorów aromatycznych
~A) ~
Aksyloamid pg/I PB-DAO14 (A),(ZPS) <0,075~” ±0,027 PS 85 S0,1011 LIS

Epichiorohydryna pg/i PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) c0,060# ±0,021 ~ 5 0.101) zb

Benzen pg/i PN-ISO 11423-l :2002 (A),(ZPS) <O,30# ±0,09 Ps 88 5 1,0

Chlorek winylu pg/i PM-EN ISO 10301 :2002 (A),(ZPS) <0,15~ ±0,05 PS s 0.501) z.IS

Suma trichloroetenu I pg/I PM-EN 60 10301 :2002 (A),(ZPS) c2,O# ±0,6 PS 85 SlO
tetrachloroeteflu
1,2-Dichioroetan pg/i PM-EN ISO 10301 :2002 (A),(ZPS) <0,80# ±0,24 PS 8$ ≤ 3,0

Trichiorometan (Chloroform) mg/I PN-EN ISO 10301 :2002 (A),(ZPS) <0,001k ±0,001 ~ 86 „0,0302) Z 10

Bromodichlorometan mg/I PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) c0,001# ±0,001 PS ≤ 0.0152) LID

Trihalometany - ogółem (suma THM) pg/i PM-EN ISO 10301:2002 (A)SZPS) <4Q# ±1,2 sioo 3)110) LIS
(rą)

4,4-DDE) (Pestycyd) pg/i PM-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,02O# ±0,006 PS 85 „0,I0°~ II) LIS

4,4-DDE (Pestycyd) pg/i PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 PS 85 „o,io°~ I fl LIS

4,4-DOT (Pestycyd) pgR PM-EN 180 6468:2002 (A),(ZPS) <D,020# ±0,006 „~ i~ so.io6> I 7) LIS

2 4-DOD (Pestycyd) pg/I PN-EN ISO 84682002 (A) (ZPS) <0 020# ±0 006 PS i~” „0108) 7) LIS

2,4-DDE (Pestycyd) pg/i PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 PS as ≤ 0,106)17) LIS

2,4”-DDT (Pestycyd) pgR PM-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,008 PS BS „0.106) 7) LIS

alfa-lICH (Pestycyd) pgR PM-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,O2Ef ±0,006 PS i~ ≤0,I0°~ 7) LIS

beta-lICH (Pestycyd) pg/I PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) .cQ,Q20# ±0,006 PS i~ so,io~~ 7) z.IS

gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) pg/I PM-EN 1606468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 PS 85 5 0.106)17) LIS

delta-HCH (Pestycyd) pg/i PM-EN 1506468:2002 (A),(ZPS) <0,021F ±0,006 ~ 85 „0,106)17) LIS

HCH (suma izomerów alfa, beta, pg/i PN-EN ISO 6468:2002 (A)(ZPS) <o,O80~ ±0,024 ~ ~ ~ 6) I?) z.IS

gamma idelta)
Aldryna (Pestycyd) pgR PM-EN 1506468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 ~ ii „0.0306)17) LIS

Dieldryna (Pestycyd) pgR PM-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) .cO,020# ±0,006 PS 85 ≤ 0,0306) I 7) LIS

Endryna (Pestycyd) pg/I PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 PS 8$ „0.108)17) LIS

Aldehyd endryny (Pestycyd) pgR PM-EN iSO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,02&” ±0,006 ~ iW ≤ 0,106)17) zIS

Izodryna (Pestycyd) pg/i PM-EN 1806488:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 ~ IW 50,106)171 z.IS

Heptachior (Pestycyd) pgR PN-EN ISO 8468:2002 (A),(ZPS) <Q,020# ±0,006 ~3 iW ≤o,oao°> 7) Z IS

Epoksyd heptachioni (Pestycyd) pgR PM-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 PS 85 50,0306)17) LIS

Metoksychlor (Pestycyd) pg/i PM-EN 806468:2002 (A),(ZPS) <Q,020# ±0,006 PS 1W ≤ 0.100)17) z.lS

ds-Chlordan (Pestycyd) pgR PN-EN 1606468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 PS 88 5 0,106)17) LIS

trans-Chiordan (Pestycyd) pgR PM-EN 1606468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 ~ ~ ≤ 0,10 ~ 7) Z IS

Pentachlorobenzen (Pestycyd) pg/i PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) <0,020# ±0,006 iW „ 0,106)171 LIB

Heksacillorobenzen (Pestycyd) pg/i PN-EN 806468:2002 (A),(ZPS) <0,020# ±0,006 ~ IW ≤0,10°~ I 7) LIS

Suma pestycydów ~ pgR PM-EN 1506488:2002 (A),(ZPS) <Q44// ±0,14 ~ ~ 50,506)18) z.IS

Liczba mikroorganizmów (22yC jtlcJmi PM-EN iSO 6222:2004 (A)(ZOM) 3 0-9 OM KT beznie prawidłowych
zmian 2) LIC

Liczba bakterii gnipy coli jtlqloOmi PM-EN ISO 0 OM LIC

9308-l:2014-12-FAI:2017-04
(A),(ZOM)

SOS Polska Sp. z a. a.
Ol-248 Warszawa, ul. Jana KazImierza 3

NIP; 5660005608
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, iii. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax; 32 4472072
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Liozba enterokok5w kałO”wch jtW1 00ml

jtWi 00ml - liczba jednostek tworzących kolonie W 100ml

NOS - zgodnie z Rozporządz~n~e~ Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. W sprawiejakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
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6)” 9) zIG Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w diuenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenldem węgla wartość
minimalna może być niższa.

2) 3) zIG W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami; Dopuszczalne stężenie wolnego

chloru w zbiorniku magazynującym wodę W środkach transportu lądowego. powietrznego lub wodnego wynosi 0.3-0,5 mg/l.
4)” 5) z.15 Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią metodą

pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej
spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężen;
Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.

6) ib Nie więcej niż 30 mgR magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mgR. Przy niższej zawartości siarczanów

dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mglI; wartość zalecana ze względów zdrowotnych — oznacza, że jest pożądana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naldada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w niniejszym załączniku przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

7) z.lc. A ~ przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznyCll jednostek mętności) w wodzie Po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidłowych zmian.

5) iiC. A Pożądana wartość tego parametru wwodzie w kranie konsumenta — dolS mg Pt”); Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.
A Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
li) Lic Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO.
3) uS W miarę możliwości bez ujemnego wpływls na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości
5) z.IB Wartość oznacza sumę stężen wyszczególnionych związków benzo(b)fluoranten, benzo(k)llouranten, benzo(ghi)pelylen,

indeno(l „2,3-cd)piren.
6)I 6) z.18 Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, tongicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,

slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozidadu i reakcji.
Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać wdanej strefie zaopatrzenia w wodę.
Suma pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.

3)1 10) z.1B W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości. TrihalOmetany - ogółem

(suma THM) - wartość oznacza sumę stęźen związków: trichlorometan (chloroform), bromodichloronietan, dibromochiorometan,
t,ibromometan (bromoform).

I) ziG Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z

odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.
6) 10) ziG Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
2) z.bo W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
6) ilc Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
2) uS Waruneic [azotanyjlso+[azotyny]/3<1 gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO ~ i azotynów

(NO1) w mg/i. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzen dystrybucji nie
może przekraczać wartości 0,10 mg/I.

4)1 lB Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otizymanej odpowiednią metodą

pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej
spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężen.

2)1 ID W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
2) ulc Zaleca sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczała:

-l Oojtłdlml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jlk/1 ml w kranie konsumenta

1) ulc Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli „10 jtk (NPL)ll 00 ml należy wykonać

badanie parametru E coli i enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia
6)) 7) z.1B Termin „pestycyd~ obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, tongicydy, nematocydy, akarycydy. algicydy, rodentycydy,

slimicydy. a także produkty pochodne (min. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozidadu i reakcji.
Należy oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać wdanej strefie zaopatrzenia w wodę.
Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachioru i epoksydu heptachioru NOS
wynosi 0,030 big/1.

9) zW W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych — oznacza, że jest to wartość pożądana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naldada obowiązku uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

SOS Polska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana KazImierza 3

NIP: 5800005500
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
teł. 32 4492500; fax; 32 4472072
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I No~&procedura badawcza Data we~ja l/lub informacje dodatkowe
~RP-27 Procedura Badawcza wersja Oj z dnia 21.01.2021 r.

LPN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 9,rC.
LPN~EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW; git Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji WpWwu temperatury

1622:2005 Metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony
PB-DAQ.Ą3 Procedura Badawczawerajaoj zdnia23.02.2021
PBDAo~13 Procedura Badawcza wersja 01 Z dnia 23.02.2021; M Suma ~„A jako suma stężen związków;

I benzo(b)fluoranten benzo(k)nuo~nten benzo(ghi)perylen indeno(1 „2,3-cd)piren
[ą~”o-14 Procedura Badawcza wersja oj z dnia 23.02.2021

PN~EN ISO 10301:2002 ~) Suma tńhalometanów (THM) jako suma stężen związków: tricl~lorornetan bromodichlorometan

I dibromochlormetan tribromometan
RN-EN ISO 6468:2002 (X) Suma peswcydówjako suma stężen ~ązków: 4,4~QDD; 4,4~0DE; 4,4-DOT; 2,4LDDD; 2.4-DDE;

I 2,4-DOT; alfa-HCH, beta-ł-ICH, gamma-HCIĄ, detta-HCH, pentacjilorobenzen heksachlorobenzen
I aldryna. dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor. epoksyd heptachlopj, metoksychlor

cis-chiordan trans-chlordan)

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana jeśli nie wskazano inaczej badania wykon~ane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez RCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przezwiaściwego PRIS (Tychy, decyzja nr I7INS/HK432-79d/2021 z dnia O3.ll.2021r.), ZOM -

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiaściwego PPIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HKJZL-QI/21 Z dnia 26.02.2021 r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Rszczyna; OM - Ożarów Mazowiecki

- Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewno~ą (w przypadku ilościowych analiz tlzykochemicznyct1)
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.
Niepewność rozszerzona pomiaru oplera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności
około 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z RN-EN ISO 19036:2020-04 - połączoną niepewność standardową uznano za
równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrziaboratoryjnej Niepe-w~ośó podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi
25%.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolaraka - Kierownik Działu Analiz Organicznych
Kr - Karo4ina Tyl - Kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii

SOS Polska Sp. z o, a.
Ol-248 Warszawa, „I. Jana Kazimiera ~

NIP: 5860005$Q3
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 324492500; fax: 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkani świadczenia usług (owśu stanowią element ofedy, dostępne są na atonie:
hflps://sgs.anal~~srodowi5~p~ w oparciu ° które zrealizowajro usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzial~o~ci odszkodowań i
jurysdykqi zawarte w OWśIj.
Uslugę zrealizowano wczasie I zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli
takowezostaly podane. SOS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnośójedynie przed Zleceniodawcą. ntniejszydokume~~ nie zwalnia stronz reaszowaniapraw i cbowiązków
wynikających z zawartych porozumie~.
Wszelkie nieautotyzowane zmianyniniejszego dokumentu, podrabianie ifałszowaniejego treści, formy i „wglądu jest niezgodne i podlega ściganiuwśwje~l0 prawa.
Dokument może być wykorzyst~vany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie „4”yniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. Wprzypadku gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentaty”,,ność próbki.


