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Na podstawie art. 4 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz.

2028), ~ 22 ust. i i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych

w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach :

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

. nr HKL 04137.2022 z dnia 6.07.2022r.,

. nr HKL 04 138.2022 z dnia 7.07.2022r.,

2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

. nrSBi8236I/07/2022 zdnia 15.07.2022r.,

. nrSB/82364/07/2022 zdnia 15.07.2022r.,

. nrSB 88127 07/2022zdnia27.07.2022r.,

. nr SB/9588 I 08/2022 z dnia 16.08.2022r.,

. nr SB/95882/08/2022 z dnia 16.08.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Bartoszówka.

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 4.07.2022r. (miejsce pobrania

próbki — Sklep spożywczy, Grzegorzewice 10), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 04138/2022

sporządzonym w dniu 7.07.2022r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: enterokoki.

W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu

11 .07.2022r. — sprawozdanie:
• nr SB/8236 1/07/2022 (miejsce pobrania próbki — Sklep spożywczy, Grzegorzewice 10),

. nr SB/82364/07/2022 (miejsce pobrania próbki Stacja Uzdatniania Wody Bartoszówka)

zgodnie z którymi, nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Pozostałe próbki wody nie

wykazywaly przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte

i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną
stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bartoszówka w badanym zakresie
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odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 Yr. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku

Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym j odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7

czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

Państwo iy Po” .iatov”y lns1;~rar
S iitarny

wG ..z~s i kim

mgr a tW; sca

Zalączniki:
I. Sprawozdanie nr HKL 04137.2022 z dnia 6.07.2022r,,
2. Sprawozdanie nr HKL 04 138.2022 z dnia 7.07.2022r.,
3 Sprawozdanie nr SB/82361/0712022 z dnia I 5.07.2022r.,
4. Sprawozdanie nr SB/82364/07/2022 z dnia 15.07.2022r.,

Sprawozdanie nr SB/88 127/07/2022 z dnia 27.07.2022r.,
6. Sprawozdanie nr SB/9588 l/08/2022 z dnia 16.08.2022r.,
7 Sprawozdanie nr SB/95882/08/2022 z dnia 16.08.2022r.

Onzymuje:
I Urząd Gminy Żabia Wola

ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola

2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spóldzielcza 105
96-320 Mszczonów

3 a/aHKN
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Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2022-08-03, numer systemowy: 22020209

Obszar badań: obszar regułowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 201 7r. poz. 2294)
Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru! etykieta Próbka:

próbki zleceniodawcy
16375810812022 suw Bartoszówka woda uzdatniona

woda podawana do sieci
Dane związane z pobieraniem probek

Nr laboratoryjny
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

163768/08/2022 2022-08-1 0, godz.08:32 Arkadiusz Rasiński - Przedstawiciel PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Laboratorium

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / próbko jodnorozowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

2022-08-10, godz.15:29 I 2022-08-10 2022-08-13

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen.

SGS Polska Sp. z o. a.
Ol-243 Warszawa, ul. Jana KazimIerza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.324492500; fax: 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR 58/95882/08/2022

AB 313

sos Sp
W Jo.,

Ob 203

Soorzadzil:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów Środowiskowych

43-200. cieszyńsko 52”
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35
37-300, Witrzawice 674

„sww.pl.sgs.00nl

Eo;,ors 3oos3t. Ho, Ill, & 5sf”!”
LokalIzacje”
Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52” O .48 32 449 2500 1 448 32 447 2072
Paczeń 60-689, Obomicks 330 0 t411 32449 2500 cif -„48 61 8201031
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 0 440324492500 6 44871 355 7562
Le~ajsk 37-300, Wiarsawice 874 0 -.48 32 449 2500 6 448 17 241 1391
Szczecin 70-601, Gdańska 100 4 44891 421 3517 0 44891 431 3517

Laboratoria:
Pecczyna
Pile
Ozialdowo
Leżaisk

Member of the 585 Group SOS SA)

NIP 586-000-56-00, ROGOM 000144258. sąd Ro~onowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydrlol Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KR5 8000027334
Kapitol zakładowy 27 107 000,00 zł



Strona nr 212 Pszczyna 2022-08-16

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB195882!0812022

Wyniki badań ~ Dopuszczalne
Identyfikacja metody Nie ewność ~Oznaczany parametr Jednostka a Wartości

badawczej rozszerzona -~

163768!0812022 ~ ~ y”skaźników

Liczba mikroorganizmów (22)”C jtk”ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) nie wykryto ~ Kl bez
nieprawidłowych

zmian 2) zIG

Liczba bakterii grupy coli jtlUlOOml PN-EN ISO 0 - OM KT o I) sic
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichia coli jtkIlOOml PN-EN ISO 0 OM KT O
9308-1 :2014-12+A1:20I7-04
(A),(ZOM)

jtkllOOml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z o7.12.2017r. w sprawiejakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
2) sIc Zaleca sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczala:

-1 OOjtkIl ml w wodzie wprowadzanej do sled wodociągowej
-200jtkIl ml w kranie konsumenta

II ilc Dopuszcza się pojedyncze bakterie „clOjtk (NPL). Wprzypadku wykrycia bakterii grupy coli „clojtk (NPL)/i0O ml należywykonać

badanie parametru E coli i enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania „ąykony,vane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez RCA, nr AB 313,
ZOM - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlaściwego PRIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HK1ZL-O1122 z dnia 25.O2.2O22r)
Miejsce wykonania badań: OM - Ożarów Mazowiecki
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.
Ntepewnośó rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k2, zapewniając poziom ufności
około 95%. Niepewnośó podano dla analizy.
Autoryzował:
KT - Karolina Tyl - Kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii

SGS Polska Sp. z o. o
01-248 Warszawa, uL Jana KazImierza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium SG$ Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500; fax; 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (0WŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:
https:Usgsanalizysrodowiska plfl, w oparciu o które zrealizowano usługę- Należy zwrócić szczególną LrQvagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
~uryadykcji zawarte w OWŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według lego wskazówek, jeśli
takowe zostały podane SOS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą: niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodna i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzyat~m”any i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostary pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentat~nwność próbki.
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Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2022-08-03, numer systemowy: 22020209

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru I etykieta Próbka:

próbki zleceniodawcy
16364910812022 SUW Bartoszówka Woda uzdatniona

Przepompownia Lasek - woda, sieć

Nr laboratoryjny Dane związane z pobieraniem próbek
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

16364910812022 2022-08-10, godz.09:07 Arkadiusz Rasiński - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak zapach: brak

Plan pobierania: J zgodnio : harmonogramom I próbka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium J Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2022-08-10, godz.15:31 I 2022-08-10 2022-08-16

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen.

Laboratorium SGS Polska
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SGS Polska Sp. z o. 0.
Ol-240 Warszawa, ul. Jana KazimIerza 3

NIP: 5860005003
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyno, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4-472072

585 18141854 Zon
) 2

81-243 V,oir

Sporz~dził:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów środowisko~ych

43-200, Cieszyńska 52a
64-920, 84a Lesrkow[e 4
03-200. Hallera 35
37-300, Wiorzawice 874

„wn.v.pLsga.com

Er”131 r1”flCll. 843841 & Safrty
Lokallzasle:
Pszczyna 43-200, Cioszyńoka 52a 1 .48 32 449 2500 t +48 32 447 2072
Pomań 60-689, Obomicks 330 1 +4032 440 2600 1)8.4961 820 4031
Wrocław 54-424, Muchoborska 18 1.48324492600 8.4071 358 7562
Leżajsk 37-300, Wiarzawice 874 1+4832 449 2800 t.4917 241 1381

Seczecir, 20-661. Gdańska 160 1.4091 421 3917 t.4991 421 3917

Laboratoria:
Pzzczyna
PlIs
Dala łdowo
Leżajsk

Member of the SGS Group 1863 SAl

NIP 506-000-55-09, lEGOM 000144259. Sąd Ho~onowy dla M. SI- Warszawy w Warszawie, XII Wydzioi Gospodarczy Krajowego Rajoatru Sądowego nr KRS 0000027334
Kapitol zakładowy 27 167 000,00 zI
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR 5819588110812022

Wyniki badań ~t Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Niepewność ~ 2 wartości Ds

badawczej rozszerzona I )
163649!08/2022 ~ I ~ wskaźników

pH - PN-bN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,4 ±0,2 ~S ~ 9) tIc

Przewodność elektryczna pS/cm PN-EN 278681999 (A),(ZPS) 421 ±64 TE BS ≤ 25006)110) t.10
właściwa (PE~ w temp. 25C
Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,10v ±0,03 PS BS Zalecany zakres

(A),(ZPS) wartości
do_1 „0 7) tIC. A

Barwa mgPUl PN-EN ISO 7667:2012; <5” PS BS 5) tIC. N
Api :2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PM-EN 1622:2006 (A),(ZPS) „1 - ~ BS N

Liczba progowa smaku (TFN) - PM-EN 1622:2006 (A),(ZPS) cl PS ~ N

Liczba mikroorganizmów (22~C jtk/ml PM-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) nie wykryto „ OM KT bez
nieprawidło~ch

zmian 2) z.1C
Liczba bakterii grupy coli jtIUiOOml PM-EN ISO 0 „ OM KT tic

9308-1:2014-12-f-Ai:2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichia coli jtk/iOOml PN-EN ISO 0 OM KT O
9306-i:2014-12+Ai:2017-04
(A),(ZOM)

jtk/i 00ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NOS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
6) „ 9) siC Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Ola wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w diflenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość
minimalna może być niższa.

7) tIc. A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidlo~”ch zmian.

5) sIC, A Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — doiS mg Pul; Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidło”~qch zmian.
A Akceptowalna przez konsumentów bez nieprawidłowych zmtan.
6) I 10) tIc parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
2) sIC Zalecz sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczała:

-lOOjtWl ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtWl ml w kranie konsumenta

I) s.1C Oopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <IQ jtk (NPL)/lQ0 ml należy „ykonać

badanie parametru E coli i enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia

Norma/procedura badawcza Data, wersja l/lub Informacje dodatkowe

PM-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 15.7tC.
PM-EN 27686:1999 Temperatura pomiaru PEW: i5.7~C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wplywu temperatury
PM-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

SGS Polska Sp. z o,o.
Ol-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5600005603
Laboratorium ses Polska

43-200 Pszczyna, uł. Cieszyńska 52a
tel.324492500- fax: 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB19588110812022

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania „ykon~,ane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez RCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK,432-79d/2021 z dnia 03.11.2021 r.), ZOM -

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HK/ZL-O1/22 z dnia 25.02.2022r)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna; OM - Ożarów Mazowiecki
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.

- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to
dolna granica oznaczalności (y) wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (flu) (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych).
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności
około 95%. Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych
KT - Karolina Tyl - Kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii

SOS Polska Sp. za. a.
ol-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium scs Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.324492500; fax: 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zoslat wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami świadczenia usług (OWŚLI stanowią element oferty, dostępne są na stronie;
https;Itsgs.analizysrodowiska.pll), w oparciu ° które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną „magę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
jurysdykcji zawarte w owśu
usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli
takowe zoslaly podana SOS Polska Sp z oo. ponosi odpowiedzialność iedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia siren z realizowania praw i obowiązków
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieaułoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świelle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody
Wszyslkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela zleceniodawcy, SOS Polska Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania reprezentatywność próbki.
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Stan próbki w cht”~ostarozenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen

______ -

„R~P: 5360005sn3
-~ toriurnscspo~F,~ -

43-200 P~FrIzyna. ul. Cieszyńska 52a -

tel. 32fl92500; fax:32 4472072

AB 313

Zleceniodawca ID; 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Pszczyna 2022-07-27

I I!~IIII~ III lilii lilii III~I ~IIII IlI~I ~II~ lilIi ~hII I I~ lUf

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia:_2022-05-06, numer systemowy: 22012391

Obszar badań: obszar regulowany prawnie /podsiawa prawna: RW z dn. 07. 12.2017 (Dz. U. 201 7r. poz. 2294)

Cel badań; potwierdzenie spełnienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru I etykieta Próbka:

próbki zleceniodawcy
125323/05/2022 Gmina Żabia Wola Woda surowa

SUW Badoszówka

. Dane związane z pobieraniem próbekNr laboratoryjny
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

125323/05/2022 2022-05-31, godz.12:44 Paweł Głodek - Przedstawiciel PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Laboratorium

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa, brak Mętność: brak zapach: brak

Plan pobierania: zgodnio z harmonogramom / próbka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
.z: ~ go&T0~09 2022-06-0l””~ „: „ 2022-07-26

Uwagi

-—- - ---- Sporzadzil:

—~ _______ . .jr”gr.inż. Natalią Bulińska

. —--------„.~.-- specjaltsta-ds--projektów-*rndowiskowych

Lokeliracje:
„ 000cryna 43-200. C”eszyńoka 52o 1 .48 32 449 2500 ( .„8 32 467 2072

! Poz”rn 00449 O~orn-ci 0 330 1.4932 MS 2500 t/t .4061 020 4035
~ Wrociow 54-424, Muc%oboroka 18 t.4032 349 2500 (.4071 358 7562

~ Loran 37-300, W, orrawico 674 8.4832 449 2600 (-.43 17 235 1395
~ Szczecin 73.061, Gdznoke 100 t.4801 4253517 0.4091 425 3557

Lsbo,atoria:

Da.adowo
Lea.0s1

43-200. Cir”zrńtka 52z
01-920, No LewLowiol
3200. Harera 35

37-300. W,Mnwire 671

1W/W pI.tgrcorn

Member cl the SES Group 1555 SA)
tSP 536-000-56-03, mESON 000144299 Sąd nr)oiow”j dla M St Wa~tz3v~”-w rJarLzzw XII Węd:izt coopodarwv Kr~j~.-.”ąp Rejratru Sadowogo nr KRO 0030677334

Kapitał zakładowy 27 107 000,00 zł
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB18812710712022

Wyniki badań ~ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka identydikacja metody Niepewność wartości Nos

badawczej rozszerzona -~ ~ )
125323(05/2022 9 ~ wskaźników

Tryt Sq/I SCRJZLGIG/1-017 ed.3 Z dn. c5”~ PZl MW ≤ 1002)24
03.01.2022n. (A),(PZZ)

226Rad Sq/I SCR/ZLGIGII-OO2ed.Gzdn. 002 ±001 PZl MW ≤0,5
03.01 .2022r. (A)ĄPZZ)

22tRad Sq/I SCR/ZLG1GII-002 ed.6 Z dn. <O,O2~ ±0,02 ~ą MW ≤ 0.2
03.01 „2022r. (A),(PZZ)

222Radon Sq/I SCRJZLGIGJ1-022ed.2zdn. 6,6 ±1.7 PZl MW S 100
03.0l.2022r. (A),(PZZ)

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07,12.2017r. wsprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
2) z.4 Podvw”yższone stężenie bytu może świadczyć o obecności innych sztucznych izotopów promieniotw6rczych. W przypadku wzrostu

stężenia (tylu ponad wartość parametryczną wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem obecności innych sztucznych
izotopów promieniotwórczych.

Objaśnienia:

A— melodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania „ykon~ąvane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
PZZ- Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiaściwego PPIS: Katowice, NS.HKiŚ.9027.376,2022 z dnia 04.02,2022
Miejsce wykonania badań: Pzl - badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę uslug badań AS 005 (GiG 6CR, Katowice)
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą,
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarov~”m metody, gdzie podana wartość to
dolna granica oznaczalności (y) wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (y±U) (w przypadku ilościo”-.”ych analiz lizykochemicznych).
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2. zapewniając poziom ufności
około 95%. Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki „-ą”nosi 25%.
Autoryzowat:
MW- mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. ze. a.
Ol-248 Warszawa, ut. Jana Kaztmierza 3

NW: 5860005603
Laboratorium 3(35 Polska

43-200 Pszczyna, W. Cieszyńska 52a
tel.32 4497500; fax: 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokumeni został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Smiadczenia Usług tOWŚU stanowią elem~nl olerny. dostępne an na stronie.
htipsijsgs anakzystodowiska.pl/). W oparcu ° które zrealizowano usiugę Należy zwrócić szczególną Wwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i

uiysdyi”cji zsl-lanc w OWSU.
usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie. zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli
takowo zostały podane SOS Polska Sp zoo ponor” odpowiodzialność jodynie przod Zleceniodawca; rine~szy dokrimenl nie zwalriła stro” z rea”izowania praw obowiązków
wynikąpcych z zav,adych porozumień
Wszelkie nieauto”vzowane zmiany niniejszego dokuniensu c-odrabianie I faistor. snie jego treści, tomy i wynladu lest niezgodno podwga ściganiu w~wiere V3WO
Dokumenł może być i.i~korzys5)enany i kopio”vany W c~io~cL koniowanie częściowe lest doptiszczalne oo uzyskaniu n-semneJ anody
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zesiamione w niniejszym dokumencie odnoaza sin tylko do badanych próbek W orzypadku gdy w dokumencie zaznaczono, ze próbki
zostaty pobrane przez przedstawcielz Zleceniodawcy. 505 Pc:ska Sp-z c.o nic ponosi odpowiedzialności za pochodzene, sposób pobrania i reprezentztywncsś próbki.
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Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 01122017 (Dz. U. 201 7r poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Nr laboratoryjny Miejsce poboru J etykieta Próbka”
próbki zleceniodawcy

15431710712022 Gmina Żabia Wola Woda uzdatniona
SUW Bartoszówka - Kran wody uzdatnionej podawanej do sieci

Dane związane z pobieraniem próbekNr laboratoryjny
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

15431710712022 2022-07-11, godz 12:20 Arkadiusz Rasiński - Przedstawiciel RN-EN ISO 194582007 (A)
Laboratorium

Barwa: brak Mętność: brak kapach brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramom / próbka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

2022-07-11, godz.16:02 2022-07-11 2022-07-14

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen.

SGS Polska Sp. za a
01-248 Warszawa, ul.Jana Kazimierza 3

NI?: 5S6Ooo5so~
Laboratorium SG$ Polska

43-200 Pszczyna, ui. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500: fax: 32 4472072

Escroascat, Heala~ 8 Saisry
Lokalizacjo:
Pszczyno 43200, CIeszyńska 52a O i-4832 449 2500 I 44832 447 2072
Poznań 60.689, Obomicka 330 „4832 449 2500 tli -„4861 820 4031
Wrocław 54-424, Muchoboraks 18 8 44832 449 2500 F 44871 368 7682
Leżajs k 37300, Wiersawise 874 t 44832 449 2500 ! 448 17 241 1391
Szczecin 70~881, Gdańska 185 t +4891 421 3517 ! 44891 421 3517

Laboratorium SOS Polska
Pracownia Środowiskowa

Strona nr 1/2

AB 313

Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
uI. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2022-07-08, numer systemowy: 22018125

01315 probek

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

585 „tIcks Sp coy
Jyts P517 50511.
Ol-P t”/a”trty-a

Sporzadzil:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów środowiskowych

43-200. Cieszyńsko 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35
37-300, Wieszawice 874

„www.pl.sgs.com

Laboratoria:
Pazczyea
Piła
Dsiałd owo
Leżojsk

Member of the SGS Group (SOS SAl

NIP 5G5-000-58-08, REG0N 000144259, S8d Reionowy dla M. St. Warszawy t-s Warszawie, Xli Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowogo nr KRS 0000027334
Kapitał zakładowy 27 „167 000,00 zł



Strona nr 212 Pszczyna 2022-07-15

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB182364!0712022

. Wyniki badań ~5 Dopuszczalne
oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Niepewność D

badawczej rozszerzona .2 C
15431710712022 ~ wskaźników

Liczba mikroorganizmow (22)C jtk/ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) nie wykryto OM KT bez
nieprawidłot”ych

zmian 2) zIG

Liczba bakterii grupy coli jtkllOOml PN-EN iSo 0 OM <T 011 zIG

9308-1:2014-12tA1 :2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichia coli jtldlooml RN-EN ISO 0 OM Ki” O
9308-1:2014-121-Al :2017-04
(A),(ZOM)

Liczba enterokoków kalo”ych jtidlooml PN-EN 1607899-2:2004 0 - OM Ki” O
(A),(ZOM)

jtldl 00ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NOS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r.,
poz. 2294)
2) zIG Zaleca sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczala:

-lOOjtlo1-1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtkJl ml w kranie konsumenta

1) 5-IC Dopuszcza się pojedyncze bakterie <lojtk (NPL). W przypadku vykrycia bakterii grupy coli „GID jtk (NPL)l100 ml należy ~„konać

badanie parametru E coli i enterokoki w związku z & 21 ust,4 rozporządzenia

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykon~ane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez RCA, nr AB 313,
ZOM - Badania v~”konano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PFIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HK”ZL-01/22 z dnia 25.02.2022r)
Miejsce wykonania badań: OM - Ożarów Mazowiecki
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik ka2, zapewniając poziom ufności
około 95%. Niepewność podano dla analizy.
Auto ryzował:
KT - Karolina Tyl - Kierownik Techniczny Ozialu Mikrobiologii

SGS Po”ska $pz a. o.
01-240 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium sos Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500; fax; 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostat „wstawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami świadczenia Uslug (OWśu stanowią element cfezty, dostępne sq na stronie:
https:/lsgs.analizysrodowisks.pL~, W oparciu o które zrealizowano uslugę, NaTety zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
jurysdykcji zawarte w 0WŚIJ.
usiugę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i wedlug Jego wskazówek, jeśli
takowe zostaly podane. SOS Polska Sp. z o.o. ponoai odpowiedzialność edynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokumenl nie zwalnia atron z realizowania praw i obowiązków
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowaniejego lreści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystpvany i kopiowany w calości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie „yniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek, W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zoststy pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.
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Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 201 7r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Nr laboratoryjny Miejsce poboru I etykieta Próbka:
próbki zleceniodawcy

15431810712022 suw Bartoszówka Woda uzdatniona
Woda sieć - Sklep G”zegorzewice, Kran czerpalny na sali sprzedaży

Dane związane z pobieraniem próbekNr laboratoryjny
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

15431810712022 2022-07-11, godz.12:05 Arkadiusz Rasiński - Przedstawiciel PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Laboratorium

2022-07-11, godz.16:03 2022-07-li 2022-07-14

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen.

SOS Polska Sp. z o.o;—
01-248 Warszawa, W. Jana f(azimieizn

NIP: 5800005603
Laboratorium SGS Polsko”

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.32 44925O0~ fax: 32 4472072

Laboratorium SOS Polska
Pracownia Środowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. cieszyńska 52A

Strona nr 112

POLSCE CnOTkOM
ASKEDYTAEJ,

AR 313

Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2022-07-08, numer systemowy: 22018125

Opis próbek

Ocena organole~Ayczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak ~ brak

Plan pobierania :godnio z hamionogroniom / probka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

365 Pozsks S~ „ Os
~3

5, ~20TV/aITTT~n

Sporzadzil:
mgr inż.-Płatalia Bulińska

specjalista ds. pr~j~któw środowiskowych

43-200. cIeszyńsko 520
84-920 No Leszkowie 4
13-200, Hellera 35
37-300. Wiorzo”vice 874

„w.m~.pIsgt.com

t~vstnT TI!. OsTrio & Sofsw
Lokolizoole:
Pseozyno 43-200. Cieszyńska 52~ t.4032449 2500 I +4032 447 2072
Poznat 60-659. Obomicke 330 t +4032449 2500 Ł08 +4861 820 4031
Wroolew 64-424, Muchoborste 18 t.4032 449 2500 t.4871 358 7562
Leżajsk 37-300. Wier2awice 574 1+4032449 2500 0 .48 17 241 1391
Szosedn 70-661, Gdańska „68 1.4291 421 3517 0 +489” 421 351?

Laboratoria:
Pszczyna
Pile
Ozieldowo
L090ist

Member of the SOS Group (568 SAl

NIP SB6-800-56-oa. REGON 000144259. Sąd Reionowy die M. St. Warasewy on Worssawie, XII Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kspitoł sakledowy 27 167 800,00 zI
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR S818236110712022

. W~”niki badań I ~t Dopuszczalno
Oznaczany parametr Jednostka identyfikacja metody Niepewność ~ wartości D

badawcze; rozszerzona -~„ ~

164318/07/2022 ~ ~ wskażników
<

Liczba mikroorganizmów (22)”C jttdml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) 12 8-18 OM KT bez
nieprawidlovych

zmian 2) alO

Liczba bakterii grupy coli jtkildoml PN-EN iSO 0 OM KT
9306-1:2014-1 2-tAl :201 7-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichia coli jtl~10Oml P11-EN ISO 0 OM KT O
9308-1:2D14-12A1:2017-04
(A)SZOM)

Liczba enterokoków kalov”ych jtkłl 00ml RN-EN ISO 7899-2:2004 0 - OM KT O
(A),(ZOM)

jtldlOOml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Minis~a Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U-z 2017r.,
poz. 2294)
2) z.lc Zaleca sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczała:

-1 O0jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jtk/1 ml w kranie konsumenta

I) z.lc Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać

badanie parametru E coli i enterokoki w związku z & 21 ust.4 rozporządzenia

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez RCA, nr AB 313,
ZOM - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlaściwego PPIS (Ożar6w Mazowiecki, decyzja nr HK/ZL-01122 z dnia 25.02.2022r)
Miejsce wykonania badań: OM - Ożarów Mazowiecki
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.
Niepewnośó rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez wspólczynnik k2, zapewniając poziom ufności
okolo 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z RN-EN ISO 19036:2020-04 - polączoną niepewnośó standardową uznano za
równą odchyleniu standardowemu odtwarzalnośd wewnątrzlaboratoryjnej.Niepewnośó podano dla analizy. .

Auto ryzowal:
KT - Karolina Tyl - Kierownik Techniczny Dzialu Mikrobiologii

SGS Polska Sp. z o.o.
Ol-249 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NiP: 5860005503
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Uslug „owśu stanowią element oferty, dostępne są na stronie:
https:flsgs.analizysrodowiska.plfl, w cparciu o które zrealizowano ustugę. Należy zwrócić szczególną twagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
jurysdykcji zawarte w owśu.
uslugę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i wedlug Jego wskazówek, jeśli
takowe zostaty podane. SOS Polska Sp-z o.o. ponosi odpowiedzialnośćjo~nia przed Zleceniodawcą: niniejszy dokument nie zwalnia stron zrealizowania prawi obowiązków
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabiania i falszowaniejego treści, formy I wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w calości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne Po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencia odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zoststy pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.
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Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody

Nr HKL 04138/2022

AB 537

Data pobrania / dostarczenia próbki 2022.07.04/ 2022.07.04

Miejsce pobrania próbki Sklep Spożywczy, Żabia Wola Grzegorzewice 10

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny (P)

Punkt pobrania próbki kran w sali sprzedaży

Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Próbka pobrana przez pracownika PSSE w Grodzisku Mazowieckim

Cel badania celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonano w dniach 2022.07.04 - 2022.07.07

Stan próbki bez zastrzeżeń

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kurs~ą pogrubionym drukiem

Wyniki badań
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik Niepewność Wartość

parametrycznat

1 Ogólna liczba PN-EN ISO 6222: 2004 jtk nie wykryto -

mikroorganizmów w 1 ml wod Metoda plytek lanych, podlożE
w temp. 22°C - agar z ekstraktem

drożdżowym

2 Liczba bakterii grupy coli w PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
100 ml wody

3 Liczba bakterii Escherichia PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
coliwlOOmlwody

4 Liczba enterokoków PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 1 - 0
(paciorkowce kałowe) w 100
ml wody

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Laboratorium nie podaje niepewności w przypadku uzyskania wyników dla metod mikrobiologicznych: 0” lub nie wykryto” oraz dla wyników podawanych
ze znakiem club >(poniżej lub powyżej).

Adnotacje:

Wiersz 1 Wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; 200 jtl~1 ml w kranie konsumenta.

Strona 1 z 2Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.



Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody nr HKL 04138/2022

Osoba autoryzująca:

mgr Anna Siewierska Puchlerska
starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
kwalifikowanym osoby autoryzującej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Strona 2 z 2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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AB 537

Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody

Nr HKL 04137/2022

Data pobrania I dostarczenia próbki 2022.07.04! 2022.07.04

Miejsce pobrania próbki Sklep Spożywczy, Żabia Wola Grzegorzewice 10

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny (P)

Punkt pobrania próbki kran w sali sprzedaży

Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Próbka pobrana przez pracownika PSSE w Grodzisku Mazowieckim

Cel badania celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonano w dniach 2022.07.04 - 2022.07.05

Stan próbki bez zastrzeżeń

Dano dostarczone przez klienta wyróżniono kurs~ą i pogrubionym drukiem

Wyniki badań
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik/ Rezultat Niepewność Wartość

parametryczna*

Wskaźniki fizyczne

1 Mętność PN-EN ISO 7027-1: 2016 NTU 0,27 ±1-0,05 -

pkt5.3

2 Barwa(Pt) PN-EN1507887:2012 mg/l 10 +1-2 -

metoda D

3 Zś~ach w temp. 23±1-2°C PB/H KL-18 wydanie 2 - nie stwierdzono - -

z dnia 16.02.2009 :bbcego zapachu

4 ~ią7 PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 41-0,2 6,5-9,5

5 Przewodność elektryczna PN-EN27888:1 999 iS/cm 416 ±1-17 2 500
wlaściwa w temp25°C

6 Smak w temp. 23±/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia - nie stwierdzono - -

25.03.2010 obcego smaku

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz. 2294)

Wynik- podawany z niepewnością rozszerzoną(+/-) przy poziomie ufności okolo 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.Niepewność nie uwzględnia
etapu pobierania próbek.
Rezultat- zmierzona wartość znajdująca się poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Wyrażony jest w formie club- („poniżej” lub „powyżej”),
a podawana niepewność rozszerzona (+1-) odnosi się do dolnej lub górnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:

Wiersz 1 Wartość parametryczna akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidlowych zmian Zalecany zakres wartości do
lONTU.

Wiersz 2 Wartość parametryczna:akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,wartość pożądana w kranie
konsumenta dol SmgPt/I

Strona 1 z 2Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.



Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody nr HKL 04137/2022

Wiersz 3 WartośĆ parametryczna:akceptowalny przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian

Wiersz 4 Temperatura badanej próbki wody wynosiła 18,900.

Wiersz 6 WartośĆ parametryczna:akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Osoba autoryzująca:

mgr Halina Dąbrowska
Starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
kwalifikowanym osoby autoryzującej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Strona 2 z 2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.


