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za okres lipiec — wrzesień 2022r.

Na podstawie art. 4 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 200lr.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz.

2028), * 22 ust. i i ust. 4 pkt I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20] 7r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz Po analizie danych zawartych

w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:

. nr HKL 05454.2022 z dnia I .09.2022r.,

. nr I-IKL 05452.2022 z dnia 2.09.2022r.,

2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

. nr SB/86532/07/2022 z dnia 25.07.2022r.,

. nr SB/88 126/07/2022 z dnia 27.07.2022r.,

. nr SB/114557/09/2022 z dnia 26.09.2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Żeleehów.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte

i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną

stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Żelechów w badanym zakresie odpowiada

wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku

Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7

czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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Znlączniki:
I. Sprawozdanie nr HKL 05454.2022 z dnia I 09.2022r.,
2. Spra”vozdanie nr HKL 05452.2022 z dnia 2.09.2022r.,
3. Sprawozdanie nr SB/86532/07/2022 z dnia 2507.2022r”
4. Spra”vozdanie nr SB/88 126/07/2022 z dnia 27.07.2022r.,
5. Sprawozdanie nr SB/1 14557/09/2022 z dnia 26.09.2022r.

Otrzymuje:
J. Urząd Gminy Żabia Wola

ul. Glówna 3
96-321 Żabia Wola

2. Zakiad Gospodarki KomunaIn~ I Mieszkaniowej
ul. Spóldzielcza lOS
96-320 Mszczonów

3. a/a I-IKN
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE Numer kodowy próbki:
ODDZIAŁ LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 03800/2022JP/

Numer sprawy:
HKL.9052.1 .03811.2022

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 Data sporządzenia sprawozdania
tel.62090 01-06 wew. 691; 692; 693; 2022-09-01

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody

Nr HKL 05454/2022

AB 537

Data pobrania / dostarczenia próbki 2022.08.29/ 2022.08.29

Miejsce pobrania próbki Siestrzeń ul. Rozalińska 10

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny (P)

Punkt pobrania próbki kran w toalecie

Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim

Próbka pobrana przez pracownika PSSE w Grodzisku Mazowieckim

Cel badania celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonano w dniach 2022.08.29 - 2022.09.01

Stan próbki bez zastrzeżeń

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kursywą i pogrubionym drukiem

Wyniki badań
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik Niepewność Wartość

parametryczna*

1 Ogólna liczba PN-EN ISO 6222. 2004 jtk nie wykryto - -

mikroorganizmów w 1 ml wod Metoda plytek lanych, podłożE
w temp. 22°C - agar z ekstraktem

drożdżowym

2 Liczba bakterii grupy coli w PN-EN ISO 9308-2:201 4-06 NPL 0 - 0
100 ml wody

3 Liczba bakterii Escherichia PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 0 - 0
coliw 100 ml wody

4 Liczba enterokoków PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 - 0
(paciorkowce kałowe) w 100
ml wody

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Laboratorium nie podaje niepewności w przypadku uzyskania wyników dla metod mikrobiologicznych: 0” lub nie wykryto” oraz dla wynikówpodawanych
ze znakiem< lub) (poniżej lub powyżej).

Adnotacje:

Wiersz 1 Wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
100 jtk/l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Strona I z 2Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.



Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych wody nr HKL 05454/2022

Osoba autoryzująca:

mgr Beata Gromadzka
Kierownik Pracowni

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
kwalifikowanym osoby autoryzującej, który jest równoważny z podpisem wiasnoręcznym.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Strona 2 Z 2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE Numer kodowy próbki:
ODDZIAŁ LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 03800/2022/Pl

Numer sprawy:
HKL.9052.1 .03811.2022

OO-875 Warszawa, ul. Żelazna 79 Data sporządzenia sprawozdania
tel. 620 90 01 -06 wew. 691; 692; 693; 2022-09-02

Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody

Nr HKL 05452/2022

AS 537

Data pobrania I dostarczenia próbki 2022.08.29 I 2022.08.29

Miejsce pobrania próbki Siestrzeń at Rozalińska 10

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny (P)

Punkt pobrania próbki kran w toalecie

Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno .- Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim

Próbka pobrana przez pracownika PSSE w Grodzisku Mazowieckim

Cel badania celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie

Badania wykonano w dniach 2022.08,29 - 2022.08.30

Stan próbki bez zastrzeżeń

Dane dostarczone przez klienta wyróżniono kursywą i pogrubionym drukiem

Wyniki badań
Lp. Oznaczenie Nr normy/metodyka Jm Wynik/ Rezultat Niepewność Wartość

parametryczna*

Wskaźniki fizyczne

1 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016 NTU <0,20 - -

pkt.5.3 (0,20±1-0,04)

2 Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 mg/l 5 ±1-1 -

metoda D

3 Zapach wtemp. 23+1-2°C PBIHKL-18 wydanie 2 - nie stwierdzono - -

z dnia 1 6.02.2009 obcego zapachu

4 pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 +1-0,2 6,5-9,5

5 Przewodnośćelektryczna PN-EN27888:1999 gS/cm 492 ±1-20 2500
właściwa w temp.25°C

6 Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1 z dnia - nie stwierdzono - -

25.03.2010 obcego smaku

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Oz. u. 2017, poz. 2294)

Wynik- podawany a niepewnością rozszerzoną (+1-) przy poziomie ufności okolo9s% i wspólczynniku rozszerzenia k=2.Niepewność nie uwzględnia
etapu pobierania próbek.
Rezultat- zmierzona wartość znajdująca się poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Wyrażony jest w formie club> („poniżej” lub „powyżej”),
a podawana niepewność rozszerzona (+1-) odnosi się do dolnej lub górnej granicy tego zakresu.

Adnotacje:

Wiersz 1 Wartość parametryczna akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidlowych zmian Zalecany zakres wartości do
lONTU.

Wiersz 2 Wartość parametryczna:akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidlowych zmian,wartość pożądana w kranie
konsumenta dolsmgPt/l

Strona I z 2Wyniki badań odnoszą się wylącznie do otrzymanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tylko w calości.



Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody nr HKL 05452/2022

Wiersz 3 Wartość parametryczna:akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wiersz 4 Temperatura badanej próbki wody wynosiła 189°C

Wiersz 6 Wartość parametryczna:akceptowalny przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian

Osoba autoryzująca:

mgr Halina Dąbrowska
Starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
kwalifikowanym osoby autoryzującej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Strona 2 z 2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie zbadań nie może być powielane inaczej jak tyłko w całości.



Laboratorium SGS Polska
Pracownia Środowiskowa
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A
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Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Umowa z dnia:_2020-12-30, numer systemowy: 22002792

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 0712.2017 (Dz. U. 201 7r poz. 2294)
Cel badań: potwierdzenie speinienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru I etykieta Próbka

próbki zleceniodawcy
059275I0712022 SUW Żelechów Woda uzdatniona

Woda podawana do sieci
Dane związane z pobieraniem probekNr laboratoryjny

próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

05927510712022 2022-07-1 5, godz.10:32 Paweł Głodek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Daiwa: brak Mętność: brak Iz0P~h brak

Plan pobierania: J zgodnie z harmonogramem / próbka jodnorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2022-07-15, godz.15:13 2022-07-15 I 2022-07-19

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do iaboratorium nie budzi zastrzeżen.

Digital/y signed by NATALIA BULIŃSKA
Date: 2022.07.25 09:19:39 +02:00
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB/86532!0712022

NJ
AD 313

Pszczyna 2022-07-25
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SOS Polska Sp. z o. a.
Ol-248 Warszawa ul. Jana KazImierza 3

NIP~ 5860005608
Laboratorium sos Polska

43.200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.324492500: fax; 32 4472072

SOS ł”cIsk, S~”ao
rae-u („253

Gl 245

Soorzadzil:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów środowiskowych

43200, CioszyĄska 52o
64”920, Na Losakowis 4
13200, Hellera 35
37-300, Wi~na”vice 874

„nnv.pl.egs.com

Eroumsuf EcoSSa & Salety
Lokalleaclo:
„szczyna 43-200, Cieszyńska 52a t +42 32 449 2500 0 .40 32 447 2072
Poznań 60-639, Obomkko 330 t.4832 449 2500 31044861 820 4031
Wroclaw 54-424. MucEzabarska 18 1 +48 32 449 2500 0 4-46 71 358 7662
Lezajok 32-300, Wierzawice 074 t.4232 449 2500 0+4817 241 1391
Szczecin 70-661, Gdańska 168 144092 421 3817 „+4091 421 3517

Laboratoria:
Pseczyna
Piła
Ozie Idowo
Le~ajck

Member of the 365 Group łSGS SAl

NIP 586-000-56.00, REGON 000144289. Std Rolonowy die M. St. Warszawy w Warszawie, Xli Wydziel Gospodarczy Krajowego Rojostw Sadowogo nr KItS 0000027334
I(epllal zakładowy 27 167 000,00 zł



Strona nr 2/3 Pszczyna 2022-07-25

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAN NR SB18653210712022

Wyniki badań i~ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Niepewność ~ warto”

badawczej rozszerzona •~ ~

069276107J2022 ~ ~ .~ wskaźników

pH - RN-EN ISO 10523:2012 (A)(ZPS) 7,5 ±0,2 TE EC 6.5~9,56) 9) sIC

Przewodność elektryczna pS/cm RN-EN 27886:1999 (A),(ZPS) 497 ±75 TE EC ≤ 25006)1 10) sIC

właściwa (RE~4 w temp. 25CC
Mętność NTU RN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,10”~ ±0,03 PS EC Zalecany zakres

(A),(ZRS) wartości
do_1,0~~ sic, A

Barwa mgRt/I RN-EN ISO 7887:2012; <5# . PS EC 5) sIC. W

Apl:2015-08 (A),(ZRS)
Liczba progowa zapachu (TON) - RN-EN 1622:2006 (A),(ZRS) <1 - ~ EC W

Liczba progowa smaku (TFN) - RN-EN 1622:2006 (A),(ZRS) „1 .. PS EC

Liczba mikroorganizmów (22yC jtk/ml RN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZOM) nie t~”kiyto OM <T bez
niepraw)dłov~ych

zmian 2) sic
Liczba bakterii grupy coli jtlUlOOml RN-EN ISO 0 OM KT 01) sIc

9308-l:2014-12+Al:2017-04
(A),(ZOM)

Liczba Escherichia coli jtk(lOOml RN-EN ISO 0 OM KT O
9308-1:2014-124-A1:2017-04
(A),(ZOM)

jtk/1 00ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NOS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07122017r. w sprawiejakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r.,
poz. 2294)
6) I 9) sIC Rarametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość
minimalna może być niższa.

7) sIc. A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1.0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i
bez nieprawidloeych zmian.

5) sIc. A Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — dolS mg Rtl; Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidlovych zmian.
A Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidlowych zmian.
6) I 10) sIc Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
2) sIc Zaleca sie, aby ogólna liczba mikroogranizmów nie przekraczala:

-lOOjtJdlml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
-200jt1J1 ml w kranie konsumenta

I) tIC Dopuszcza się pojedyncze bakterie <lojtk (NPL), W przypadku „ykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NRL)/100 ml należy wykonać

badanie parametru E coli i enterokoki w związku z & 21 ust,4 rozporządzenia

Norma!procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

RN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 10,4CC.
RN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 10,4CC. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wplywu temperatury
RN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór nie”flmuszony

SGS Polska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium sos Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.324492500 fax; 324472072
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR 5818653210712022

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania w.ykon~ane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZP$ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-79d12021 z dnia 03.11 .2021r.), ZOM -

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez właściwego PPIS (Ożarów Mazowiecki, decyzja nr HKIZL-01122 z dnia 25.02.2022r)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; Ps - Pszczyna; OM - Ożarów Mazowiecki
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochyłą.

- rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartość to
dolna granica oznaczalności (y) wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością (y±U) (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych).
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności
około 95%. Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował:
EC - mgr inż. Ewelina Czekańska-Gucwa - Specjalista
KT - Karolina Tyl - kierownik Techniczny Działu Mikrobiologii

SGS Polska Sp. Z o.o.
01-248 Warszawa, tri. Jana KazimIerza 3

NłP: 5860005600
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
teł. 32 4492500; fax: 32 4472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia usług (OWśIJ stanowią element oferty, dostępne są na stronie:
https:flsgs.analrzysrodowiska.pli), W oparciu o które zrealizowano uslugę, Należy zwrócićszczególną waagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
jurysdykcji zawarte w owŚu
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, ieśli
takowe zostały podana SOS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnośójedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania prawi obowiązków
wynikających z zawartych porozumień.
~zelkie nieautoryzowane zmiany niniejszegodokumeniu, podrabianie ł falszowaniejego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentat~wrność próbki.





Pracownia Środowiskowa
43-200 Pszczyna
ul Cieszyńska 52A

Digitally signed by NATALIA BULIŃSKA
Date: 2022.07.27 12:4 1:02 +02:00

Strona nr l/2

SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB188126107/2022

Stan próbki W chwit dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżen

SGS Polska Sp. z O.o.
—O.-~24S-Wa+szawa, UI. Jana Kazirnje~za 3

N1P52&i0O5Go3

Laboraooriumscspoi~ka

~32O0Pjzc~ńa ~lC~zyńska 52a
tel.32 „2492500; fax: 324.472072

Laboratorium SGS Polska

AB 313

Pszczyna 2022-07-27
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Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki Komunalnej” Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2022-05-06, numer systemowy: 22012391

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZz dn. 07.12.2017(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru I etykieta Próbka:

próbki zleceniodawcy
125322105/2022 Gmina Żabia Wola Woda surowa

SUW Żelechów

. Dane związane z pobieraniem próbekNr laboratoryjny
próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

1 25322/05(2022 2022-05-31, godz. 12:24 Pawel Głodek - Przedstawiciel PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Laboratorium

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa; brak Mętność: brak Zapach brak

Plan pobierania: zgodnie a harmonogramom / próbka jednorazowa

L~_ Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
t2Q277J6Q1 ~„odz.10:08 :2o22Zr 01 ~ 2022-07-26

Uwagi

Lokolizaoje:
Psoczyna
Poanaoj
Wrociaw
Lożaj sIc
Szomc”n

Sporzadzil:
mgr inż. Natalia Bulińska ______

specjahsta.ds projektów środowiskowych---

43-200, Ccosaynska 52u
6~ 920, Na terakovnc
13200. H:Ilora 35
37-200. Wioroawire 37”

wvnv.pi.ags.com

„3 209. Ccrszsnsico 529

BO-659 Obornicla 330
54.434, MuchohorsIca 18
37-300, Wierrawico 874
70-652. OdanoiW lOB

4-48 32 449 2503
*4032 449 2500

45 32 449 2500
! 449 32 449 2500

9.4091 431 3507

I 4-48 32 447 2072
9ff -*48 61 820 403”

±48 21 358 7562
1+4827241 1391
8+4892 421 3517

Laboratoria.
Psaczyr”

„ Pili.

Działdowo
LcaajsIc

Member of oho 965 Group $69 SA)

NIP 550-03040-00. REGOM 003144259 Sąd R+~onovsy dla M St Wwozowy w Wars2awIo. XII Wydz.zf Gospodarczy I4raiowoao Rr9csiw Sad o”.1r5”on r ENS 0000077234

Erphaf oztl3dowy 27 167200,0021
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR S818812610712022

Wyniki badań ~ Dopuszczalne
Identyfikacja metody Nie ewność 8Oznaczany parametr Jednostka p ~ wartości

badawczej rozszerzona .2
12532210512022 1 ~ wskaźników

<

Tryt BqII SCR/ZLGIG!l -017 ed.3 z dn. c5# Pzl MW ≤ 1002) Z 4

03.01.2022”. (A),(PZZ)
226Rad 3q11 SCRIZLGIG!l-002ed.6zdn. 0,03 ±0,01 PZi MW s0,5

03.01.2022”. (A),(P22)
22tRad BqlI SC~ZLGlGI1-002ed.6zdn. <0.0211 ±0,02 PZl MW sO,2

03.01.2022r. (A).(PZZ)
222Radon Bqfl SCRJZLGIGI1-022 ed.2 z dn. 7,1 ±1.8 PZl MW s 100

03.01.2022r. (A),(PZZ)

NDS . zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 2017r..
poz. 2294)
2) Z.4 Podwyższone stężenie trytu może świadczyć ° obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych. W przypadku wzrostu

stężenia trytu ponad wartość parametryczną wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem obecności innych sztucznych
izotopów promieniotwórczych.

Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania „rykonyi.vane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313.
PZZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiaściwego PPIS: Katowice, NS.HKiŚ.9027.3.7.6.2022 zdnia 04.02.2022
Miejsce wykonania badań: PZl - badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług badań AB 005 (GIG 3CR. Katowice)
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym melody, gdzie podana wartość 10
dolna granica oznaczalności (y) wraz z odpowiadająca tej wartości niepewnością (y±U) (w przypadku ilościowych analiz fizykochemicznych).
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k2. zapewniając poziom ufności
około 95%. Niepewność podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował;
MW - mgr Magdalena Wielgos . Kierownik Ozialu Analiz Nieorganicznych

SOS Polska Sp. z o. o.
01 -248 Warszawa, ul. Jana Kazirnleiza 3

NiP: 5260005553
Laboratorium SG$ Polska

43-200 Pszczyna, ut. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax; 32 4.472072

Koniec dokumentu

Nin ejszy dokument aoa:al wys”.owonj zgodne z Ogćiiiyti1~ Warunkami Sw~adczenia UslJg ~O”Vśu stano ijią element dotty, dostępno sq na stronie,
nttpsIjsgs.analzysrodowska pil). w oparciu ° kleto zreaszowano usiugę Należy zwróciĆ szczególna uwagę na zagadnienia dotyczące cdpow,edztalności. odszkodowań „

urysdykcji zawarte W owśu
Usiugę zrealizowano vi czasie zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie zgodnie a ustaier Stili pozzynor on,, ze Zleceniodawca wadlug Jego wskazówek, jeśli
sakowe zostaly podane SOS Polska Sp. z 0 0. ponosi odpowiedzialność odynie przed Zleceniodawcą: niniejszy dokument nie zwatnia stron a realizowania praw, obowiązków
mynika1ących z zawartych porozumień.
Wszetkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu podrabianie, faiszowanie ego treści, romiy wyglądu jest niezgodne podiega ściganiu a świetle piawa
Dokument może być „~ikorzystywanyt kopiowanym catosci. kopiowanie częsciowe iesl dopuszczalne po uzystaniu pisemnej zgody
Wszystkie wyniki badań i pon iiaiói zestawione v/ niniejszym dokumencie odnoszą s ę tytki do badattych próbek W przypadku, gdy a”: d~hu,nencie zaznaczono, że próbki
zoststy pobrane przez przedstawiciela Zeceniodawcy. SOS Reaka Sp. a ° o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, apcsob pobrania t rsprezentatywnosć próbki
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Zleceniodawca ID: 1557

Zakład Gospodarki komunalnej Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów

Podstawa realizacji
Umowa z dnia:_2020-12-30, numer systemowy: 22002792

Obszar badań: obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Cel badań: potwierdzenie spełnienia wymagań

Opis próbek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru! etykieta Próbka

próbki zleceniodawcy
05928410912022 SUW Żelechów Woda uzdatniona

Gospodarstwo Agroturystyczne w m. Siest,zeń, ut Rozalińska 10
Dane związane z pobieraniem probekNr laboratoryjny

próbki Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

05928410912022 2022-09-20, godz.11:44 Marcin Beczek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);

Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak Mętność: brak brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem I próbka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

2022-09-20, godz.17:00 2022-09-20 2022-09-23

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.

Laboratorium SOS Polska
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SB111455710912022

AB 313

SOS Polska Sp. za. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005603
Laboratorium scs Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

555 Psiska Ss jen
cl Jane Koj.nc,ze 2

SI -148 „Jolsjssve

Sporzadzil:
mgr inż. Natalia Bulińska

specjalista ds. projektów środowiskowych

43-200, cieszyńska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200. Hallera 39
37-300, Wiersawize 074

„wnz.pl.sga.com

Er,snezeanies iel Ileelik & Szekl5

Lokalizacjo:
Pszczyna 43-2a0, Cieszyńska 52a t +40 32 449 2500 f +4832 447 2072
Poznań 50-659, Obornicka 330 t -*40 32 449 2900 LIt +4801 820 4031
Wraciaw 64-424, Muchoborsko 18 t -*40 32 449 2500 144071 359 7562
Leńajsk 32.300, Wiersawice 974 t.4832 449 2500 „-44817 241 1391
Szczecin 70-661. Gdańska IS B t -„4091 421 3517 „-.4891 421 3517

Laboratoria:

Pszczyna
Pile
Dzialdowo
Leżajsk

Member ii the SGS Group 565 SA)

NiP 506-00056.03. REGON 000144259, S1d Rejonowy dla M. St. Warszawy w worseawin, XII Wydziat Gospodarczy krajowogo Rejestru Sędowogo nr KRS 0000027334
<apical zakiodowy 21 167 600,00 it
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA I BADAŃ NR SBż”11455710912022

. WynikI badań ~ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyulkacja metody Niepewność ~ D

badawczej rozszerzona
05928410912022 ~ .~ wskaznlkow

pH - RN-EN 150 10523:2012 (A),(ZRS) 7,5 ±0,2 TE SS 6,5 9,56) i 9) zIG

Przewodność elektryczna pS/cm RN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 501 ±76 ~ SS ≤ 2500 0)) 10) rIC
wlaśc~wa (PE~ W temp. 25”C

Mętność NTU RN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,20 ±0,06 ~ ~S Zatecanyzakres
(A),~ZRS) wartości

do_i,o~~ LIC. A

Barwa mgRul RN-EN ISO 7887:201 2; <s1” p5 g5 5) z.IC, A”

Apl:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) . RN-EN 1622:2006 (A),(ZRS) <1 - ~ W

Liczba progowa smaku (TFN) - RN-EN 1622:2006 (A),(ZRS) <1 PS SS W

Liczba mikroorganizmów (22”C) jtk”lrnl RN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZLE) nie wykryto LE BS bez
nieprawidlowych

zmian 2) rIC

Liczba bakterii grupy coli jtIUlOOml RN-EN ISO 0 LE 55 Ol) LIC
9308-1 :2014-12+Al:2017-04
(A),(ZLE)

Liczba Escherichia coli jtk/lOOml RN-EN ISO O „ LE SS O
9306-1 :2014-12÷A1:2017-04
(A),(ZLE)

jtl~1 00ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako~ci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
6) I 9) rIc Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agres~nych wiaściwości korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w dillenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość
minimalna może być niższa.

„I z.1C, A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięda wartości parametrycznej

nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentów i

„ bez nieprawidlowych zmian,51 z.lC. A Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — dolS mg Rt”l; Akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidlo”wch zmian,
A Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidlowych zmian,
21 z.1C Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczala:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

• — 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
6) „ 101 rIC Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agres~Ntnych wiaściwości korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
I) z.IC Dopuszcza się pojedyncze bakterie< lojtk (NRL). Wprzypadku wykrycia bakterii grupy coli< lojtk

(NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z 521 ust. 4
rozporządzenia.

Norma!procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

RN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 11.6”C.

RN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 1 1.6”C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpl~ą”rn temperalury
RN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony

SGS Polska Sp. ze. o.
Ol-248 Warazawa, trI. Jana Kazimierza 3

NIP; 5860005603
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, Lii. Cieszyńska 52a
tel.32 4492500; fax; 32 4472072
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Objaśnienia:

A — metodyka akredytowana; jeśli nie wskazano inaczej badania „~kon~ąvane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - The tests were performer using methods approved by the revelant State Sanitary Inspection (Tychy, No. 17/NSIHK.432-79d12o21 from
03.11.2021 r.), ZLE - The tests were performer using methods approved by the revelant State Sanitary Inspection (Leżajsk, No. PSK.9020.12,l.2022
from 26.01 .2022r.)
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Leżajsk
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionką pochylą.

- Results of perfcrmed tests preceded by (<) refer to tower limit of the measurement range of a method, where the given value is the lower limit of
the measurement range (y) with the corresponding uncertainty (y±U) (in the cese of quantitative physicochemical analyzes).
Niepewność rozszerzona pomiaru opiera się na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik k=2, zapewniając poziom ufności
około 95%. NiepewnośĆ podano dla analizy. Niepewność pobierania próbki wynosi 25%.
Autoryzował:
35- mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z o.o.
01 -248 Warszawa, ul. Jana KazImierza 3

NiP: 5800005803
Laboratorium SGS Polska

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a
tel.324492500- fax; 324472072

Koniec dokumentu

Niniejszy dokument został „vystawicny zgodnie z Ogólnymi Warunkami świadczenia Usług jowśu stanowią element oferty, dostępne są na stronie;
https:/]sgs.analizysrodcwiska pll), w oparciu o które zrealizowano usługę, Należy zwrócić szczególną ~a-,agę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i
jurysdykcji zawarte w DWśU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i wedlug Jego wskazówek, elli
takowe zostały podane. SOS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnośójedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument niezwalnia stron zrealizowania prawi obowiązków
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w calości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SOS Polska Sp. z oo. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.




